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L’actual projecte té la finalitat d’actuar sobre el desenvolupament de les energies renovab les 
implementant un canvi en l’operació de les màquines, concretament fent un estudi i una 
optimització del comportament de les turbines-bomba de les centrals hidroelèctriques. 
Per aconseguir aquest objectiu s’ha estructurat el projecte en dues parts diferenciades. En 
una primera part s’ha fet un estudi de la situació actual del sistema elèctric, juntament amb 
l’anàlisi del comportament de la demanda elèctrica diària. En aquesta primera part també es 
pot trobar un estudi acurat de les característiques de les centrals hidroelèctriques i les 
principals tecnologies que es poden trobar en aquestes. L’objectiu d’aquesta primera part, és 
entendre l’evolució de les centrals hidroelèctriques en el sector energètic i la importància de 
les centrals reversibles en el marc de l’emmagatzematge d’energia per fer front a una 
demanda variant. A més, familiaritzar-se amb la teoria de màquines hidràuliques i 
elèctriques de les centrals i així focalitzar l’estudi en l’optimització d’aquestes tecnologies.  
En segon lloc per tal de realitzar l’estudi d’optimització de les turbines bombes de les 
centrals hidroelèctriques, s’ha escollit un cas real, concretament la central de Vianden de 
Luxemburg. Mitjançant el software Matlab s’ha digitalitzat un model d’obtenció de les corbes 
característiques de rendiment i potència de les turbines d’aquesta central per estudiar el 
rang operacional que presenten. A partir d’un programa creat amb Matlab s’ha aconseguit 
obtenir els punts de funcionament que generen una determinada potència demandada per la 
xarxa elèctrica. Això permet verificar que es poden regular les variables de control de les 
turbines per tal de canviar els punts de funcionament. La finalitat és trobar condicions de 
treball òptimes i millorar els sistemes actuals, fent ús d’un convertidor de freqüència.  
El projecte ha permès comprovar que la regulació de les centrals, a partir d’un convertidor 
de freqüència, és útil per regular la central en el mode bomba i en el mode turbina per 
potències baixes. Així es poden aconseguir condicions més optimes i un rang més ampli de 
funcionament. No obstant, quan es treballa en mode turbina a altes potències és convenient 
desconnectar el convertidor per no generar excessives pèrdues hidràuliques. 
Aquest projecte requereix un estudi futur de modificacions en les màquines actuals amb la 
finalitat d’ampliar el rang de funcionament i minimitzar les possibles inestabilitats de les 
turbines originades per treballar fora del punt disseny. 
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Llei de Faraday:  Estableix que el voltatge induït en un circuit tancat és directament 
proporcional a la velocitat amb la que canvia en el temps el flux magnètic que travessa una 
superfície. 
Teorema de Ferraris: Aquest teorema estableix que la circulació d’un corrent trifàsic 
equilibrat per les bobines del generador indueix un camp magnètic rotatiu que envolta el 
rotor. 
By-pass: Es refereix a la instal·lació d’un circuit elèctric alternatiu que et permet evitar una 
part del circuit principal, quan no se’n vol fer ús d’aquesta. 
Convertidor cc/ca: dispositiu que transforma el corrent continu en altern. 
Convertidor ca/cc: Dispositiu que converteix un corrent altern monofàsic o trifàsic en 
corrent continu. 
1.1. Abreviatures   
Matlab: Mathematics Laboratory  
p.u.: Per unit 
REE: Red Eléctrica de España 
tep: tones equivalents de petroli 
1.2. Nomenclatura 
Ug: Voltatge del generador [V] 
Uc: Voltatge del convertidor [V] 
Ig: Corrent del generador [A] 
R: Resistència del generador [Ω] 
X: Inductància del generador [Ω] 
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Kif: Constant d’excitació del generador 
PHid: Potència hidràulica [W] 
Pg: Potència pèrdues del generador [W] 
Pc: Potència pèrdues del convertidor [W] 
Pxarxa: Potència de la xarxa elèctrica [W] 
W: Velocitat de rotació [rpm] 
Q: Cabal de la turbina [m3/s] 
H: Salt hidràulic de la central [m] 
 
  




2.1. Origen del projecte 
En els darrers anys s’ha produït un creixement en l’ús de les energies renovables en la 
producció d’energia elèctrica. Això ha provocat la recerca de mecanismes d’emmaga-
tzematge d’aquesta energia. Actualment les centrals hidroelèctriques reversibles són el 
principal pilar d’emmagatzematge d’energia, però la dificultat de construcció de noves 
centrals d’aquest tipus ha portat a fer estudis per optimitzar les tecnologies de les ja 
existents. És en aquest punt on s’origina aquest projecte, que té per objectiu el 
desenvolupament d’un model digital que et permeti estudiar la possibilitat de regulació de les 
turbines-bombes en les centrals reversibles per tal d’optimitzar la generació d’energia 
elèctrica i el seu emmagatzematge. 
2.2. Motivació 
El principal al·licient que ha impulsat la realització d’aquest projecte ha estat l’especial 
interès pel camp de les energies renovables. Es va presentar l’oportunitat de fer un estudi 
d’optimització sobre la regulació de les turbines de les centrals reversibles, un tema 
totalment innovador del qual fa relativament poc se n’ha començat a fer estudis. Així doncs, 
realitzar un estudi previ sobre el tema era de gran interès per endinsar-se en la branca de 
les energies renovables. 
Un altre factor que ha motivat el projecte ha estat la possibilitat de treballar en dos àrees 
totalment diferenciades com són l’energia elèctrica i la mecànica de fluids i haver d’aplicar 
coneixements sobre les dues per arribar a una solució comuna.  
2.3. Requeriments previs 
Per poder desenvolupar el projecte han estat necessaris coneixements bàsics sobre 
màquines hidràuliques i màquines elèctriques per poder entendre el funcionament actual de 
les turbines i poder fer una interpretació dels resultats, així com conèixer el comportament 
de l’energia hidroelèctrica en el sistema elèctric. Per altra banda, el coneixement previ del 
software Matlab ha estat imprescindible per poder desenvolupar el model digital.  




3.1. Objectius del projecte 
El principal objectiu del projecte és buscar un model matemàtic de l’eficiència de la central 
hidroelèctrica de Vianden per tal de poder satisfer la demanda elèctrica del mercat de 
manera òptima. La hipòtesi de partida és que les turbines-bombes actuals funcionen 
únicament al punt de disseny i es vol veure si és possible canviar aquest punt operacional. 
Aquest objectiu final s’ha desglossat en objectius més concrets que permeten donar 
resposta a la hipòtesi inicial. 
Primer de tot s’ha plantejat estudiar si la diferència de salt hidràulic en les centrals influeix en 
el rendiment de les turbines, i per tant comprovar que la hipòtesi de prendre el salt com a 
valor constant, que es fa en la majoria d’estudis, és vàlida. 
Finalment a través de la modelització es vol veure si és possible generar certs valors de 
potència treballant a velocitat variable. És a dir, l’objectiu que es vol assolir és l’estudi de si 
interessa la presencia d’un convertidor de freqüència perquè la turbina bomba treballi a 
velocitat variable, si interessa fer un ‘by-pass' en el convertidor per només usar-lo en certs 
punts de funcionament o si simplement l’existència del convertidor no aporta una millora 
considerable a la central. 
3.2. Abast del projecte 
Aquest projecte, pel seu caràcter d’estudi inicial en el món de la regulació de turbines-bomba 
per l’optimització del mode operacional, ha consistit únicament en la realització de la 
modelització del mode de turbinat, ja que fer una modelització conjunta de mode de bombeig 
i turbinat quedava fora de l’abast d’un projecte final de grau.   
El present treball pot ser el punt de partida d’un projecte que continuï la investigació d’un 
model de simulació digital del comportament d’aquestes tecnologies. L’objectiu seria 
optimitzar de forma conjunta els dos modes operacionals, així com, realitzar un estudi 
conjunt de les inestabilitats que poden patir les màquines al canviar els punts de 
funcionament.  
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4. Sector energètic 
El present projecte s’engloba en el marc del sistema energètic. La seva evolució en els 
darrers anys i sobretot la seva estructura i característiques, són de vital importància per 
entendre els resultats i objectius del projecte.  
4.1. Sector energètic global 
El sector de l’energia ha patit un gran canvi en els darrers anys al passar a ser un sector 
estratègic de gairebé tota l’activitat econòmica. A més, és necessària per a la producció de 
qualsevol bé o servei.  
Si es mira l’evolució del consum energètic arreu del món en les últimes dècades, el consum 
mundial s’ha quasi duplicat arribant a un consum màxim en l’any 2016 de 13276 Mtep. 
Aquest fet ha estat provocat, sobretot, pels augments que han patit les regions econòmiques 






Figura 1. Evolució del consum d’energia mundial. [2] 
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Les tendències en el consum d’energia primària mostren un augment sostingut en el temps. 
Segons les dades de la figura 2, es pot afirmar que encara que el petroli és la font d’energia 
més important en quant a consum en l’actualitat, la seva importància ha disminuït 
significativament. En canvi, altres fonts com el carbó el gas natural i la hidroelectricitat han 
passat a un primer pla en el consum energètic. 
En resum, com es pot apreciar en les figures 1 i 2 la tendència a l’alça del consum energètic 
mundial és clara, on el creixement i l’aparició de fonts energètiques com les energies 
renovables i la hidroelèctrica són de crucial importància pel control i la regulació energètica.  
4.1.1. Sistema elèctric espanyol 
Per tal d’entendre com funciona el sistema elèctric, veure la seva estructura, la seva 
regulació i les reglamentacions no cal fer un estudi global del sector si no que és suficient 
fer-ne un a nivell local. D’aquesta manera, es podrà entendre la finalitat del projecte i ens 
permetrà validar els resultats d’aquest.  
Estructura general i productiva 
En aquest primer apartat d’introducció al sistema elèctric espanyol, es mostren quins són els 
agents del sistema, com estan relacionats entre sí, les tecnologies utilitzades en la producció 
i la classificació d’aquestes per mida, és a dir per energia generada. 
Figura 2. Consum d’energia desglossat per fonts energètiques. [2] 




Segons el Ministeri d’Indústria el sistema elèctric espanyol presenta la següent estructura 
[3,4]: 
- Productors: les companyies encarregades de generar l’energia elèctrica, es 
diferencien en dos grups: 
 Productors en règim ordinari: Es consideren de règim ordinari totes aquelles 
energies que provenen de mètodes tradicionals, centrals de carbó, fuel, gas 
natural, cicles combinats i nuclears. 
 Productors d’energies renovables, cogeneració i residus: S’inclou dins 
d’aquest subgrup tots els productors que utilitzen mètodes de generació 
considerats com no tradicionals, alhora, aquest grup de productors està 
subdividit en tres subgrups: 
o Els productors que utilitzen la cogeneració o altres formes de 
producció d’electricitat a partir d’energies residuals. Aquest subgrup 
està dividit en dos grups: instal·lacions que inclouen una central de 
cogeneració que utilitza combustibles fòssils com el gas natural i 
derivats del petroli i carbó; les instal·lacions que incloguin una central 
que utilitzi energies residuals de processos industrials no relacionats 
amb la producció d’energia elèctrica. 
o Instal·lacions que utilitzen com energia primària font renovables no 
fòssils: eòlica, solar, geotèrmica, hidro-tèrmica, aerotèrmica, 
mareomotriu, oceà-tèrmica, de corrents marines, hidroelèctrica i 
biomassa.   
o Instal·lacions que utilitzen com energia primària residus que per la 
seva valorització energètica no estan contemplats en el punt anterior. 
- Transport: La funció de les companyies de transport consisteix en fer arribar l’energia 
des de els productors als centres de consum i realitzar els intercanvis internacionals. 
La xarxa de transport és la coneguda com la d’alta tensió (380kV). A Espanya 
existeix un únic transportista, la empresa Red Elèctrica de España (REE). 
- Operador del sistema: És l’encarregat d’aconseguir l’equilibri entre la generació i el 
consum d’energia i garantir el subministrament. L’operador del sistema també és únic 
i continua sent REE. 
- Distribució: Les companyies distribuïdores s’encarreguen de captar l’energia de la 
xarxa de transport i portar-la fins el consumidor final. Entre les seves funcions està la 
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de construir, mantenir i operar les instal·lacions que van des de la xarxa de transport 
fins el consumidor. Entre aquestes es troben empreses com Endesa, Unión Fenosa i 
Iberdrola. 
- Comercialització: Aquest sector està compost per totes les companyies que tenen 
com a funció principal la venta d’energia elèctrica als consumidors. 
- Consumidors: Aquest últim grup està format per tots els agents que consumeixen 
l’energia elèctrica, ja siguin particulars o empreses. 
Cal senyalar que, encara que legalment els sectors comercial i de distribució estan separats, 
en la practica la majoria de companyies dedicades a la distribució s’encarreguen de la 
comercialització, així doncs aquests dos sectors podrien ser agrupats en un mateix.  
Estructura productiva 
Com s’ha vist, el mercat està estructurat en productors, transportista-operador, distribuïdors i 
consumidors. Per aquest projecte, només s’estudiarà el sistema productor-operador. Com 
s’ha comentat anteriorment, l’empresa Red Eléctrica de España és l’únic operador del país. 
En el mercat, es realitzen subhastes diàriament d’energia i és l’operador l’encarregat 
d’equilibrar l’energia produïda amb la distribuïda. A més, el sistema utilitza mercats auxiliars 
per, en cas de no complir-se les quotes del mercat diari, tenir sistemes per garantir la 
demanda.  A la figura 3 es mostra un gràfic amb l’energia produïda durant un dia pels 
diferents sistemes de generació.  
Figura 3. Estructura de generació del sistema elèctric espanyol. [5] 
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Del gràfic es pot extreure quines són les principals característiques del sistema espanyol, 
però per tenir una mesura més exacte i veure com està distribuïda la generació energètica 














De la figura 4 es pot deduir que el sistema elèctric espanyol es sustenta per dos pilars, les 
principals fonts de generació de energia elèctrica, que per les seves característiques 
defineixen el sistema. 
El primer pilar és l’energia nuclear que actualment actua com a base degut a la seves 
característiques. Les centrals nuclears generen un flux d’energia molt constant, que és fàcil 
de calcular i preveure. Per altra banda, aquest tipus d’energia té molt poca facilitat per 
canviar de capacitat. Tant la arrancada com l’aturada de la central són lentes. És per això 
que les centrals nuclears són utilitzades com a base. 
Figura 4. Producció d’energia eléctrica. [6] 
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En segon lloc es troben les energies renovables. Dins d’aquest grup es troben dues fonts 
principals com són l’eòlica i la hidroelèctrica. La primera presenta les següents 
característiques: és una font neta, no produeix contaminació i és una energia econòmica, és 
a dir, amb baixos costos operacionals. No obstant, l’energia eòlica, així com les energies 
renovables en general, generen una sèrie de problemes que sumats a les característiques 
del sistema espanyol fan limitada la seva entrada al mateix.  
Pel que fa la hidroelèctrica té com a característiques una elevada potència instal·lada i una 
elevada capacitat de disposar ràpidament d’aquesta a la xarxa quan és requerida. Per 
aquesta facilitat de regulació i ràpida resposta, s’utilitza per compensar desviaments horaris 
entre generació i demanda. Com a contrapartida per poder disposar de l’energia 
hidroelèctrica com a base, es depèn de les condicions meteorològiques i de les capacitats 
fluvials. No obstant això, l’energia hidroelèctrica té una importància cabdal en el sistema 
elèctric espanyol. 
4.1.2. Demanda elèctrica 
Un cop vista l’estructura del sistema elèctric espanyol, per poder entendre el problema al 
qual se li vol donar solució en aquest projecte, es necessari comprendre el funcionament  de 
la demanda en el mercat elèctric.  
La previsió de la demanda elèctrica és essencial per aconseguir l’equilibri dinàmic entre 
demanda i generació, per això és molt important conèixer prèviament i amb major precisió 







Figura 3. Corba de demanda diària. [7] 
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Com s’aprecia a la figura 5 la demanada, elèctrica no és constant sinó que presenta hores 
punta. Es denominen així els períodes de màxim consum elèctric durant una jornada. Les 
hores punta del sistema es solen donar entre les 11:00 i les 12:00 per l’activitat en empreses 
i serveis, o bé entre les 19:00 i les 20:00 per la confluència entre l’activitat comercial i 
ocupació de les llars. Per altra banda, les hores de menor consum,  que es presenten en 
horari nocturn coincidint amb el punt de menor activitat de tots els sectors, es denominen 
hores vall. 
Els creixements de demanda venen acompanyats d’un creixement de les puntes, aquest fet 
origina una major sol·licitació als sistemes elèctrics, que han de dissenyar-se per atendre 
aquestes hores de màxim consum. 
Les característiques que presenta la demanda juntament amb la dificultat 
d’emmagatzematge i regulació de l’electricitat ha causat que el sistema elèctric tingui la 
necessitat de crear noves infraestructures per fer front a la necessitat d’equilibri entre 
generació i demanda. Així doncs, degut aquest fet, s’han dissenyat noves instal·lacions que 
només són utilitzades durant un període reduït d’hores durant tot l’any per atendre les hores 
puntes. Conseqüentment, s’ha produït una important pèrdua d’eficiència del sistema elèctric.  
Gestió de la demanda 
En aquest escenari sorgeix el concepte de gestió de la demanda. Així doncs, es pretén 
buscar i presentar solucions a les carències de la generació i demanda elèctrica. Les 
mesures de gestió de la demanda, encaminades a promoure tant l’adquisició d’equips de 
baix consum , com millorar l’eficiència de les infraestructures elèctriques, són considerades 







Figura 4. Mecanismes de gestió de demanda. [8] 
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Així doncs, els mecanismes de gestió de la demanda que es mostren a la figura 6 poden ser 
classificats en quatre grups en funció de l’efecte que tenen sobre el perfil diari de demanda 
[8]:  
 Millora de la eficiència energètica. Dins d’aquest bloc es troben totes aquelles mesures i 
millores que busquen la reducció del consum: 
- Millora de l’eficiència dels processos productius.  
- Reducció del consum d’equips. 
 Trasllat del consum des de la punta a la vall. En aquest bloc trobem tots aquells 




 Emplenat de les valls. Són aquells mecanismes encaminats a que les noves demandes 
d’electricitat es realitzin fonamentalment durant les hores de baix consum, com seria el 
cas de dispositius de carrega elèctrica, per exemple els vehicles elèctrics.  
 Reducció de demanda en els moments crítics del sistema. En aquest grup es trobarien 
tots aquells mecanismes orientats a aconseguir una reducció de la demanda en 
situacions crítiques pel sistema elèctric.  
Estudiat el sistema elèctric i la demanda elèctrica cal dir que aquest projecte tracta de trobar 
solució als problemes plantejats aquí. Primer de tot, regulant la demanda i generació 
elèctrica per aconseguir l’equilibri, fent ús de sistemes d’emmagatzematge d’electricitat com 
ho són les centrals hidroelèctriques reversibles, que tenen màquines de turbinat i 
bombament. En segon lloc, millorant l’eficiència dels equips d’aquestes centrals. 
4.2. Energia hidroelèctrica 
L’aprofitament de l’energia provinent de l’aigua per produir energia mecànica s’ha usat des 
de fa centenars d’anys, no obstant la introducció de la energia hidroelèctrica en la generació 
d’electricitat data del segle XIX. De fet, va ser la primera energia renovable usada per 
produir energia elèctrica per la xarxa. Avui dia, mundialment, segueix tenint un rol important 
en la generació d’energia elèctrica al ser la font renovable més usada en aquest àmbit.  
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4.2.1. Evolució mundial de l’energia hidroelèctrica 
La producció d’electricitat a partir de l’energia hidroelèctrica ha patit un increment en els 
darrers anys i una gran expansió mundial. A la figura 7 es mostra la distribució per regions 
de la capacitat hidroelèctrica mundial. Estudis sobre el tema constaten aquest fet, la 
generació hidroelèctrica ha augmentat un 50 % des de l’any 1990, sobretot en potències 
mundials emergents com Xina. L’any 2008 era l’energia renovable més usada amb un total 
de 3288 TWh d’energia produïda mundialment, un 17,3 % del total d’energia produïda. L’any 
2012 la capacitat hidroelèctrica assolia un valor de 1115 GW, 985 GW corresponents a les 
centrals d’embassament tradicionals i 130 GW corresponents a les centrals 











En els últims deu anys les energies renovables com l’energia solar o l’eòlica han començat a 
introduir-se en la producció d’energia elèctrica, però tot i així, la hidroelèctrica es segueix 
mantenint com el pilar principal de les energies renovables pel que fa la producció 
d’electricitat.  
Figura 5. Capacitat hidroelèctrica instal·lada per regions. [9] 
   Capacitat instal·lada 
en GW. 
    Generació estimada 
al 2015 en TWh. 
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Entre els anys 2009 i 2010 milers de plantes hidroelèctriques estaven operatives en 150 
països. El total d’electricitat generada per les hidroelèctriques al 2009 assolia un valor de 
3329 TWh, al voltant d’un 85 % del total d’energia generada per fonts renovables. Els líders 
mundials en energia hidroelèctrica són països com Xina, Brasil, Estats Units i Rússia, el 50% 
del total de capacitat instal·lada és suportat per aquests, com es pot veure a la figura 8 i a la 
taula 1. 
 
No obstant, països com Noruega i Brasil destaquen sobre la resta degut a que més del 80% 
de l’electricitat que s’aporta a la xarxa és generada per les centrals hidroelèctriques. És un 
punt clau que s’ha de tenir en compte de cara al futur per tal d’eliminar la generació 
d’energia per fonts no netes i que sigui generada íntegrament per energies renovables. [11, 
12] 
4.2.2. Potencial hidroelèctric 
La hidroelèctrica és la font d’energia més flexible en la generació d’electricitat, és capaç de 
respondre a les fluctuacions de demanda en poc temps. Això es deu a la capacitat 
d’emmagatzematge d’energia, acumulant aigua en els embassaments durant un llarg 
període. A més, això permet que l’arrancada i l’aportació d’energia a la xarxa sigui 
immediata.  
Així doncs, com a resultat d’aquesta flexibilitat aquest tipus de font energètica és ideal per 
complementar la resta d’energies renovables com la solar i la eòlica, ja que aquestes estan 
Figura 6. Contribució de l’energia hidroelèctrica en 
l’energia total generada. [10] 
Taula 1. Ranking de països de capacitat 
hidroelèctrica instal·lada. [11] 
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més restringides per les condicions ambientals i no tenen la capacitat d’emmagatzematge 
suficient per aportar l’energia necessària a la xarxa elèctrica en un moment determinat.  
Per altra banda, les centrals hidroelèctriques de bombament s’usen per reduir les 
arrancades i parades de les centrals nuclears i tèrmiques, aprofitant l’energia d’aquestes per 
bombar aigua a l’embassament i acumular-la per un nou ús. D’aquesta manera les centrals 
hidroelèctriques són capaces de mantenir un equilibri entre la generació i la demanda 
elèctrica.  
En la majoria de casos la hidroelèctrica és la forma més econòmica d’emmagatzemar 
energia a gran escala i de manera eficient. No obstant això, les instal·lacions 
hidroelèctriques estan sotmeses a unes certes restriccions que limiten les seves capacitats 
de generació. Les restriccions són varies i aquestes influeixen directament en el mode 
operacional de les centrals hidroelèctriques que a dia d’avui no poden desenvolupar tot el 
seu potencial. El potencial teòric hidroelèctric inclou el potencial energètic de tot els recursos 
hidràulics sense tenir en compte les limitacions. En la pràctica, només un petit percentatge 
del potencial teòric, entre el 20 i el 35 % com es veu en la figura 9, és usat. El potencial 
hidroelèctric real es defineix com el total d’energia que es pot generar sota les restriccions 









En termes mediambientals, les centrals hidroelèctriques estan més limitades. No és possible 
fer prediccions degut a la forta dependència de les condicions ambientals. En els últims anys 
les èpoques de sequera han augmentat a causa del canvi climàtic provocant una disminució 
Figura 7. Producció actual vs potencial tècnic disponible. [13] 
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important en la quantitat d’aigua disponible en els embassaments. Un altre aspecte 
desfavorable és l’efecte negatiu que pot tenir la creació de noves centrals sobre l’entorn 
deixant una gran petjada ecològica amb problemes com l’alteració del curs dels rius, l’erosió, 
la incidència sobre les poblacions, la pèrdua de sòls fèrtils, etc. Aquests inconvenients units 
a les grans inversions que són necessàries en aquest tipus de centrals, i a la dificultat de 
localització de nous emplaçaments són els que impedeixen una major utilització d’aquesta 
font energètica.  
 
4.2.3. Perspectives de futur 
Malgrat les seves limitacions, la hidroelèctrica seguirà sent el punt fort de les renovables, 
així doncs hi ha perspectives de creixement en la hidroelèctrica per les pròximes dècades, 
com es veu en la figura 10. Això no vol dir que el canvi es produeixi d’immediat, ja que la 
implementació d’un projecte de gran escala té un procés d’aplicació lent. 
Les activitats hidroelèctriques s’estan centrant en afegir més capacitat de generació, millorar 
l’eficiència i la capacitat de les centrals existents i avançar en la millora i desenvolupament 









Les potencies emergents com Xina i Brasil han estat liderant el desenvolupament d’aquest 
mercat instal·lant noves centrals hidràuliques. En canvi, potencies econòmiques com Estats 
Units i Europa s’han centrat més en la modernització de les centrals ja existents, 
Figura 8. Previsió generació hidroelèctrica. [13] 
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augmentant la capacitat de generació. Però sobretot, on s’està notant més l’evolució és en el 
desenvolupament de noves tecnologies d’emmagatzematge per bombament. Els recursos i 
tecnologies disponibles avui dia estan sent crucials pel desenvolupament de noves 
tècniques com la introducció del funcionament de les màquines hidràuliques a velocitat 
variable per canviar els punts de funcionament d’aquestes a fi de millorar l’eficiència i reduir 
costos. Però cal dir, que a dia d’avui el camp de la velocitat és en gran part desconegut, ja 
que fa relativament poc s’han començat a fer estudis de la viabilitat d’aplicació d’aquest 
projecte. [11] 
  
Pàg. 22                                                                                                                                                                            Memòria   
 
 
5. Centrals hidroelèctriques 
Les centrals hidroelèctriques es poden definir com instal·lacions a través de les quals 
s’aconsegueix transformar l’energia potencial d’una massa d’aigua en energia elèctrica. Això 
s’aconsegueix transportant l’aigua des d’un nivell superior fins a un nivell inferior, aquesta 
diferencia s’anomena salt. Aquest salt pot ser que sigui natural seguint el curs del riu o bé 
artificial a partir de la construcció d’una presa. Com a resultat d’aquesta diferencia de nivells, 
l’energia potencial de l’aigua pot ser usada instal·lant turbines i generadors. El flux produeix 
moviment en la turbina convertint, en primer lloc, la energia potencial i cinètica de l’aigua en 
energia mecànica, i finalment, en energia elèctrica.  
5.1. Classificació de les centrals hidroelèctriques 
Les centrals hidroelèctriques abasten un ampli rang de tecnologies i règims operacionals, 
per tal d’adaptar-se a les condicions i a les restriccions imposades per l’entorn. Així doncs, 
es poden classificar segons els següents paràmetres [11, 12]: 
 Capacitat instal·lada 
 Alçada del salt d’aigua 
 Règim operacional 
5.1.1. Classificació per capacitat instal·lada 
Aquest tipus de classificació es basa en agrupar les diferents centrals segons la capacitat de 
potència instal·lada. Per tant, es poden trobar centrals petites, mitjanes i grans, on totes 
treballen dins un rang de potencies determinat: 
1. Centrals petites: el rang de potència va de 0,1 MW a 10 MW. 
2. Centrals mitjanes: en aquest cas el rang oscil·la de 10 MW a 100 MW. 
3. Centrals grans: dins d’aquest subgrup es troben totes les centrals que tenen una 
capacitat de potència instal·lada major a 100 MW. 
5.1.2. Classificació per alçada del salt 
Si a l’hora de classificar les centrals es fa segons els salt d’aigua que presenten, podem 
dividir les centrals en tres subgrups.  
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1. Salt alt: en aquest cas es trobarien totes les central que presenten un salt de mes de 
100 m (H > 100 m). 
2. Salt mig: aquí es poden incloure totes les centrals amb un salt que va des dels 30 m 
d’alçada fins els 100 m (30 m < H < 100 m). 
3. Salt baix: en aquest últim subgrup es troben totes les centrals amb un salt inferior a 
30 m (H < 30m). 
5.1.3. Classificació per tipus d’operació 
Com que les condicions i les restriccions imposades per l’entorn influeixen sobre les 
centrals, aquestes es poden agrupar en tres grans categories segons el mode operacional a 
fi d’adaptar-se a les condicions topogràfiques i ambientals: centrals d’aigua fluent, centrals 
hidroelèctriques d’embassament i centrals de emmagatzematge per bombament. 
Centrals d’aigua fluent 
Són centrals que no disposen d’embassament de regulació i que turbinen directament 
l’aigua que circula per la llera del riu o del canal a mesura que aquesta passa per la 
maquinària de la central. Els esquemes de centrals d’aigua fluent no disposen de sistemes 
de magatzem d’energia i, si en tenen, són petits. Aquests només permeten emmagatzemar 
aigua per unes poques hores o un dia. Si la central s’atura, no es pot emmagatzemar l’aigua, 
per tant des del punt de vista de producció energètica, es perd energia. Aquest fet, fa que es 
diferenciï de manera important dels altres tipus de centrals, ja que no poden programar la 
producció d’energia. 
L’ús d’aquest tipus de central és reduït, això es deu a la limitació de generació d’energia 
imposada pel cabal del riu on estan localitzades, però sobretot per la poca capacitat 
d’emmagatzematge d’energia que presenten. 
Centrals d’embassament 
Les centrals d’embassament es caracteritzen per la presencia d’una presa amb la funció 
d’emmagatzemar una gran quantitat d’aigua, permetent que les instal·lacions puguin regular 
el cabal amb la finalitat de generar l’energia necessària per a la xarxa elèctrica. La seva 
capacitat de regulació s’utilitza per entregar l’energia en els moments de màxima demanda. 
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Aquest tipus de central permet emmagatzemar energia en forma d’acumulació d’aigua, però 
presenta unes limitacions, ja que aquestes no estan preparades per recuperar l’aigua usada 
i segueixen depenent de les condicions ambientals per abastir l’energia necessària. Les 
dimensions de l’embassament determinen el nivell del flux de regulació i aquest juntament 
amb el salt disponible determinen la quantitat d’energia generada. 
Centrals de bombament o reversibles 
Aquest tipus de central són un cas específic de central d’embassament que es van 
desenvolupar per tal de fer front a l’inconvenient de regulació i emmagatzematge que 
presentaven altres tipus de centrals. Aquestes centrals, a més de disposar de una o més 
turbines també disposen de una o varies bombes, o bé grups de turbina-bomba. 
El seu funcionament és simple. En moments d’alta demanda energètica funcionen com 
centrals turbinant l’aigua. En canvi, en moments de baixa demanda funcionen bombejant 
l’aigua des del dipòsit inferior al embassament superior, assegurant d’aquesta manera la 
possibilitat de turbinar quan la demanda d’energia ho requereixi.  
Aquets fet, permet a aquest tipus de centrals actuar com a dispositius emmagatzemadors 
d’energia aportant flexibilitat al sistema elèctric. 
No obstant, encara no s’ha perfeccionat aquesta tècnica, la qual presenta inconvenients com 
un major cost d’instal·lació en comparació a les centrals convencionals, així també com la 
dificultat de situar aquest tipus de centrals ja que tenen la necessitat de disposar de dos 
embassaments o dipòsits.  
5.2. Estructura de les centrals hidràuliques 
Els sistemes hidroelèctrics poden anar des de centrals d’uns pocs Watts de generació fins a 
centrals de gran escala que generen gran quantitat d’energia. Tot i això, totes les centrals 
presenten la mateixa estructura, com la que s’observa a la figura 11.  
 Presa: La majoria de les centrals es basen en una presa com a retenidor d’aigua, 
creant un dipòsit que s’utilitza com magatzem d’energia. 
 Canonada forçada: Quan s’obre la presa la gravetat fa circular l’aigua a través de 
les canonades fins la turbina. S’utilitza un tanc per reduir sobrepressions de l’aigua 
que podrien produir danys a la turbina. 
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 Turbina: L’aigua colpeja les pales de la turbina i la fa girar. Aquesta està unida per 
un eix al generador i transforma l’energia provinent de l’aigua en energia mecànica.  
 Generador: El generador esta unit per un eix a la turbina, quan aquesta gira el rotor 
del generador també ho fa, generant energia elèctrica. 
 Transformador: S’encarrega de transformar el corrent altern creat pel generador en 










Així doncs si s’estructuren les parts de la central en grups, en tota central es poden distingir 
tres unitats amb una finalitat determinada: 
 
Unitat de generació: La unitat de generació està composta pel conjunt de canonades 
encarregades de transportar l’aigua fins la turbina on es produeix la transformació de 
l’energia potencial i cinètica de l’aigua en energia mecànica. En el cas concret de les 
centrals de bombament, aquestes també s’encarreguen de retornar l’aigua a l’embassament. 
L’element bàsic de la turbina és el rotor format per un eix de rotació amb pales, de tal forma 
que el fluid en moviment provoca una força que fa girar la turbina. L’energia mecànica es 
transfereix a traves d’un eix de rotació a una màquina síncrona que transforma aquesta 
energia en energia elèctrica. 
Figura 9. Esquema central hidroelèctrica. [12] 
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Unitat de transformació: Aquesta unitat és la encarregada de modificar els paràmetres de 
l’energia elèctrica, mitjançant l’ús de màquines elèctriques. És a dir, permet transmetre 
l’energia elèctrica des d’un sistema fins a un altre amb una tensió desitjada.  
Unitat de sortida de línia: En resum, la funció d’aquesta unitat és transmetre l’energia 
elèctrica, aconseguida a la central, a la xarxa elèctrica per el seu consum. [11, 21]  
Totes tres unitats tenen la seva finalitat, però la més important és la de generació, ja que 
s’encarrega de transformar l’energia potencial i cinètica en mecànica, i aquesta en elèctrica. 
Dins d’aquesta unitat es poden diferenciar dos elements bàsics, les màquines hidràuliques i 
les màquines elèctriques. Així doncs és fonamental entendre el funcionament d’aquesta 
maquinària al ser el pilar de les centrals hidroelèctriques.  
5.3. Màquines hidràuliques 
Per poder transformar l’energia cinètica i potencial de l’aigua en energia mecànica de 
rotació, és fonamental l’existència d’una turbina hidràulica. Tot i que la funció principal de les 
turbines sigui la mateixa, existeix gran varietat de turbines segons les característiques dels 
aprofitaments hidroelèctrics com poden ser el cabal i el salt. 
5.3.1. Tipologies de turbines 
Actualment el nombre de turbines diferents que existeix es ampli, tot i això es poden 
classificar segons varis criteris, per la disposició de l’eix, per la direcció d’entrada i sortida 
del flux, però la classificació més important és segons el grau de reactivitat, és a dir, com 
l’aigua mou l’eix de la turbina. Així doncs es poden classificar en dos grups, les turbines 
d’acció i les turbines de reacció. 
En les turbines d’acció l’aigua mou la turbina pel xoc directe sobre els àleps del rodet. Tota 
l’energia cinètica amb la que arriba l’aigua a la turbina és utilitzada pel seu gir, per això 
interessa usar aquest tipus de turbina en centrals de salts grans. L’energia de pressió que 
l’aigua posseeix a l’entrada, es converteix totalment en energia cinètica en el rodet. En 
aquest tipus de turbines la pressió a l’entrada és la mateixa que a la sortida. Les més 
utilitzades són les turbines Pelton. 
Pel que fa les turbines de reacció, a diferencia de les d’acció, l’aigua mou el rodet per la 
força de reacció que provoca a la sortida d’aquest, per tant en aquest tipus el que interessa 
és tenir el cabal més gran possible per tal de que la força de reacció sigui major i el rodet giri 
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més ràpid. Una altra diferencia respecte a les d’acció és que en aquest cas la pressió a la 
sortida és inferior que a la entrada. Les turbines més destacables dins d’aquest grup són les 
turbines Francis i les turbines Kaplan. Un tret característic de les de reacció és la presencia 
del difusor, on es crea una depressió que ajuda a la sortida de l’aigua d’aquest tipus de 
turbines, creant un efecte de succió facilitant la circulació de l’aigua i la rotació del rodet. 
A part de la classificació de les turbines és important saber quina presenta les 
característiques ideals per cada central, ja que aquestes marquen els rangs d’altures i 
cabals en les que haurà de funcionar la maquina hidràulica. No totes les centrals presenten 
el mateix tipus de característiques geològiques i cada turbina funciona per un valor de salt i 
cabal. A les figures 13 i 14 es poden comparar els rangs d’aplicació dels diferents tipus de 
turbina i turbina-bomba. 
 
A continuació és descriuran les característiques i funcionament dels tres tipus de turbines 
citats anteriorment, per veure les singularitats de cadascun. A més, es descriuran les 
turbines-bombes de tipus Francis, ja que presenten un gran interès per aquest projecte 
degut a que la central d’estudi usa aquest tipus de màquina.  
Turbines Pelton 
Les turbines Pelton són les més usades dins del grup de turbines d’acció i són les més 
eficients per salts grans. Està formada per un rodet amb àleps en forma de cullera doble i 
una o més toveres. El flux provinent de les toveres colpeja els àleps i transforma tota 
l’energia cinètica en mecànica. Per controlar la descarrega del aigua cada tovera inclou una 
Figura 11. Rang d'aplicació turbina-bomba. 
[14] 
Figura 10. Rang d'aplicació turbines convencionals. [15] 
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agulla que amb la seva obertura pot regular el cabal d’entrada. Per les turbines d’eix 
horitzontal el nombre màxim de toveres és dos, en canvi per les d’eix vertical el nombre 
màxim és sis. A més cada tovera presenta un mecanisme compost per un deflector, aquest 
té la finalitat d’evitar sobrepressions en el rodet i el seu funcionament es basa en desviar el 







Turbines Kaplan  
Aquesta turbina és un exemple de turbines de reacció. El seu disseny no permet que 
funcioni amb salts grans, sinó que està pensada per funcionar en centrals on el cabal 
d’aigua juga un paper important. És una turbina de flux axial que significa que la direcció del 
flux no canvia a mesura que creua el rodet. Està formada per un rodet amb àleps ajustables 
que a partir d’un mecanisme, en concret un servomotor, es pot canviar l’orientació d’aquests  
a fi de poder regular el flux que penetra al rodet i així modificar la velocitat de gir. A més 
també presenta unes paletes a l’entrada que també permet regular el cabal a l’entrada de la 







Figura 13. Esquema de les parts d’una turbina Pelton. [17] Figura 12. Imatge d’una 
turbina Pelton. [16] 
Figura 14. Esquema d’una turbina Kaplan. [18] 




Actualment és el tipus de turbina més utilitzat degut a l’ampli rang de salts i cabals en que 
aquest tipus de màquina pot treballar, és a dir, és la més versàtil. Igual que les Kaplan és 
una turbina de reacció. A més aquest tipus de turbina es defineix com a radial-axial, l’aigua 
procedent de la canonada forçada entra perpendicularment a l’eix i surt paral·lelament a 
aquest. A diferencia de les Kaplan, aquestes màquines estan formades per un distribuïdor 
en forma espiral compost per aletes directrius mòbils per regular el cabal que entra en el 
rodet, en aquest cas el que regula el cabal no és la direcció dels àleps del rodet, que són 








Una de les diferencies més evident entre les tres turbines presentades és la direcció en la 
que flueix l’aigua. En les Pelton ho fa de manera tangencial al rodet, en les Kaplan ho fa de 
manera axial, és a dir paral·lelament al eix de rotació i en les Francis ho fa de manera radial 






Figura 15. Esquema d’una turbina 
Francis. [15] 
Figura 16. Representació de la incidència de l’aigua en les 
diferents turbines. [15] 




En la actualitat les centrals reversibles han augmentat considerablement. És per això que és 
important estudiar el tipus de maquinaria que es pot trobar en aquest tipus de centrals, ja 
que presenta diferències respecte les convencionals. El terme reversible fa referència a que 
en aquestes centrals es turbina l’aigua per crear energia elèctrica i també es bomba de nou 
aquesta per tal d’emmagatzemar energia en forma d’acumulació d’aigua. Per tant, és 
necessària l’existència de turbines i bombes.  
La tecnologia més innovadora en el camp són les turbines-bombes, en que una sola 
màquina funciona com a turbina i com a bomba. Aquest fet a causat una reducció de costos 
en les centrals, ja que les primeres disposaven de grups de turbines i bombes independents 
que provocava un augment en la inversió per dos motius, pel cost d’adquisició d’un gran 
nombre de màquines i pel cost d’infraestructura ja que la central havia de tenir una sala de 
màquines més àmplia.  
La turbina bomba més usada actualment és la tipus Francis, el disseny és similar a la turbina 
Francis convencional, no obstant això, el rodet en quant a forma s’assimila als impulsors de 
les bombes amb un diàmetre major en el costat d’alta pressió degut a la necessitat en el 
mode bomba d’un gran valor d’energia cinètica. A més s’ha de dissenyar de manera que 









Figura 17. Esquema d'una turbina bomba. [19] 
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L’operació de bombament que es cita, consisteix en traslladar una massa d’aigua des d’un 
nivell inferior a un superior per tal d’emmagatzemar-la. Per tal de fer-ho és necessària 
l’energia elèctrica de la xarxa per fer girar l’impulsor de la bomba, d’aquesta manera 
s’aconsegueix incrementar l’energia del fluid en termes de pressió i desplaçar l’aigua des 
d’una zona de menor pressió a una de major pressió. 
Les parts de les turbines són comuns en tots els tipus amb petites modificacions 
dimensionals i funcionals. Així doncs és necessari fer una breu descripció de les diferents 
parts que es poden trobar en una turbina per entendre el funcionament. Els elements 
característics són els següents [20]: 
Cambra espiral: La seva finalitat és la conducció de l’aigua fins el distribuïdor amb una 
distribució de velocitat uniforme cap al rodet. 
Distribuïdor: És un dels òrgans més importants, tenen la funció de distribuir el fluid per la 
perifèria del rodet imposant la direcció de la velocitat d’entrada. A més també pot tenir la 
funció de regulació de cabal si disposa d’àleps orientables.   
Rodet: És l’element essencial de les turbines. Està compost per àleps a través dels quals es 
produeix l’intercanvi d’energia amb el fluid. Aquests es classifiquen segons la direcció de 
circulació del flux en axials, mixtos i radials. En els primers la circulació del fluid és totalment 
paral·lela a l’eix de rotació, en els radials ho fa de forma perpendicular i en els mixtos 








 Figura 18. Diferents dissenys de rodets. [20] 
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Difusor: És un tub que condueix el fluid des del rodet fins el canal de desguàs. Solen ser de 
secció constant o lleugerament divergents. Presenten una segona funció que es basa en 
millorar l’eficiència mitjançant l’aprofitament de l’energia potencial del fluid a la sortida del 
rodet i la recuperació de part de l’energia cinètica.  
5.3.2. Limitacions de les màquines hidràuliques 
Tota màquina hidràulica pot presentar un certs fenòmens que limiten el seu funcionament. 
Un dels fenòmens més representatius és la cavitació.  
Cavitació 
La cavitació és un fenomen que s’ha de considerar en el disseny de gran varietat de 
màquines que funcionen amb fluids. La formació d’aquesta i les seves conseqüències són 
funció de molts factors, com el disseny i la mida de la màquina, la velocitat especifica o el 
punt de funcionament. 
El fenomen de cavitació consisteix en la formació i activitat de cavitats de vapor. La formació 
d’aquestes cavitats té lloc quan la pressió del líquid baixa per sota la pressió del vapor. En 
definitiva la cavitació es produeix per un descens local de la pressió per sota de la de 
saturació del líquid que es tradueix en la formació de gas i la posterior condensació. Aquest 
fenomen en màquines hidràuliques es produeix quan augmenta de forma important la 
velocitat.  
Les conseqüències que converteixen en perjudicial la presencia de cavitació són: 
 La formació d’inestabilitats de càrrega parcial, com a conseqüència de treballar amb 
cabals inferiors al de disseny. 
 La formació d’inestabilitats per sobrecarrega (cabals de funcionament superiors als 
de disseny). 
 Aparició de soroll i vibracions. 
 Disminució de les prestacions de la màquina hidràulica ( caiguda del rendiment), 
reduint la fiabilitat de les instal·lacions. 
 Desenvolupament de processos erosius.  
 Increment de costos de manteniment, causat per la substitució de peces i per les 
aturades en la producció.  
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5.3.3. Rendiment hidràulic i lleis de semblança 
La finalitat del projecte és estudiar i trobar les condicions de treball òptimes d’una central 
hidroelèctrica en concret. Així doncs, el punt d’interès és conèixer les equacions de potència 
generada de la central i les variables que modelitzen aquesta, per tal de poder fer un anàlisi 
d’aquestes condicions.  
L’equació de la potència extreta de l’energia hidràulica d’un flux per una turbina és la 
següent: 
𝑃ℎ = 𝛾 · 𝑄 · 𝐻 · 𝜂         (Eq. 5.1) 
On,  
Ph és la potència de la turbina en W. 
γ és el pes específic del fluid, en aquest cas al ser una central hidroelèctrica el fluid és 
aigua, per tant el seu valor és 9,81*103 N/m3. 
Q és el cabal que arriba a la turbina en m3/s.  
H és el salt nominal net de la central en m. 
η és el rendiment de la turbina. 
En aquest estudi el salt s’ha agafat com valor constant al realitzar dos casos d’estudis per 
uns valors fixos d’aquest. Pel que fa el pes específic és un paràmetre fix degut a que les 
centrals funcionen totes amb el mateix fluid i les variacions que pugui patir el fluid en les 
seves característiques són negligibles en el càlcul de potència. Així doncs, la potència depèn 
estrictament del cabal i del rendiment hidràulic.  
En el cas del rendiment hidràulic, no és un paràmetre, sinó que depèn del cabal i de la 
velocitat de rotació. Per tant, aquestes variables seran les que permetran regular la potència 
hidràulica. 
L’obtenció dels punts de funcionament en quan a rendiment no és evident, ja que no hi ha 
una equació que relacioni aquesta variable amb el cabal i la velocitat. Per arribar a conèixer 
les corbes de rendiment d’un determinat tipus de turbina és necessari realitzar un gran 
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nombre d’assajos amb models de dimensions reduïdes que abastin la totalitat de condicions 
possibles de treball. En aquests assajos es treballa amb diferents valors de velocitat i cabal 
que es van enregistrant en una taula on posteriorment aquests punts seran representats 
gràficament per obtenir les corbes de rendiment desitjades. 
Per poder aplicar els resultats obtinguts en els models i comparar entre sí prototipus 
semblants en diferents circumstancies de funcionament s’han de complir les lleis de 
semblança.  
Per tal de que els resultats dels models siguin vàlids en els casos reals és important que es 
compleixi semblança complerta, que implica tenir alhora semblança geomètrica, cinemàtica i 
dinàmica. Cal saber que si es compleix semblança cinemàtica, s’haurà de complir 
semblança geomètrica i si es compleix semblança dinàmica s’hauran de complir les altres 
dues. 
Un model presentarà semblança geomètrica quan totes les dimensions es trobin afectades 
pel mateix factor d’escala λL. En aquest cas s’hauran de respectar els angles perquè no 
perdi la forma. 
En models en els quals intervé la velocitat pot existir semblança cinemàtica. En aquest cas 
els vectors velocitat del fluid en el prototipus són proporcionals al vector velocitat 
corresponent en el  model per un factor λv. 
Si a més existeixen forces aplicades en el model, és convenient complir semblança dinàmica 
on el factor de proporcionalitat entre model i prototipus es denominarà λF.
 
La dificultat dels problemes on intervenen forces és que no es pot complir la semblança 
dinàmica per a totes les forces actuants sobre el model. Per tant, és treballa amb els 
monomis adimensionals de les forces predominants en el model. 
En problemes amb superfícies lliures com en els estudis de centrals hidràuliques les forces 
predominants son les gravitatòries. En aquest tipus d’estudis la viscositat és un fenomen que 
sempre està present. Per evitar errors de càlculs entre prototipus i model és necessari que 
existeixi semblança de Froude, que té en compte les forces gravitacionals, i semblança de 
Reynolds que té en compte les forces viscoses. En les equacions 5.2 i 5.3 veiem els 
monomis adimensionals que s’han de mantenir constants en el prototipus i model. 
















         (Eq. 5.3) 
Fr és el coeficient de Froude i Re el de Reynolds, v i v’ son les velocitats de prototipus i 
model respectivament, g i g’ les acceleracions de la gravetat, ν i ν’ les viscositats 
cinemàtiques i finalment L i L’ les dimensions característiques. 
Per tal de validar els resultats obtinguts als assajos cal que es compleixin les igualtats de 
Froude i Reynolds. 
És freqüent que gran nombre de centrals utilitzin el mateix tipus de turbines o bé turbines 
semblants. A fi de comparar models semblants de turbines s’han desenvolupat corbes de 
rendiment a partir de variables adimensionals de cabal i velocitat. Aquestes variables 
adimensionals són: Qed, cabal adimensional i Ned velocitat adimensional.  
Les equacions d’aquestes variables que s’utilitzen per obtenir el punts de funcionament 
adimensionals surten d’aplicar les lleis de semblança entre un prototipus de turbina i el seu 
model, anomenat turbina unitat. Aquesta presenta un salt unitari i un diàmetre de rodet 
unitari. 
Les equacions que permeten modelen la velocitat de gir i el cabal d’una turbina són 
necessàries per poder aplicar les lleis de semblança.  
Suposant que les pèrdues en les canonades forçades són negligibles, llavors tota l’energia 
potencial de l’aigua es transforma en energia cinètica. D’aquesta igualtat es troba l’equació 
de la velocitat en funció de dos paràmetres que són la gravetat i el salt d’aigua. 
  𝑚 · 𝑔 · 𝐻 =
1
2
· 𝑚 · 𝑣2 ;  𝑣 = √2 · 𝑔 · 𝐻     (Eq. 5.4) 
Per tal de trobar la velocitat en funció de paràmetres de la turbina i de la central és necessari 
expressar la velocitat lineal del fluid en funció de la velocitat de gir i del diàmetre del rodet 
com s’observa en l’equació 5.5. Finalment per trobar la velocitat de gir en funció del salt i el 




           (Eq. 5.5) 






= √2 · 𝑔 · 𝐻 ; 𝑁 =
2
𝐷
· √2 · 𝑔 · 𝐻              (Eq. 5.6) 
Paral·lelament cal trobar l’equació del cabal que és funció de la secció de pas i la velocitat 





·  √2 · 𝑔 · ℎ         (Eq. 5.7) 
Un cop es coneixen les equacions de la velocitat i cabal, és possible aplicar les lleis de 
semblança esmentades. Així doncs, per treballar amb variables adimensionals es pren una 
turbina genèrica amb variables Q, H, D i N i una segona turbina unitària amb les variables 
corresponents Qed, Hed, Ded i Ned, on Hed i Ded iguales a la unitat. Per arribar a l’expressió de 
velocitat de gir adimensional es planteja la relació entre les equacions de les dues turbines a 













· √𝑔𝐻 ;          𝑁𝑒𝑑 = 
𝑁·𝐷
√𝑔𝐻
       (Eq. 5.8)  
En termes de cabal adimensional es procedeix de manera anàloga . Si es planteja l’equació 
5.7 per les dues turbines i posteriorment se’n fa la relació d’aquestes, es pot arribar a 














= 𝐷2 ·  √𝑔𝐻  ;      𝑄𝑒𝑑 =  
𝑄
𝐷2·√𝑔𝐻
   (Eq. 5.9) 
  
5.4. Màquines elèctriques 
L’altre element fonamental de les centrals hidroelèctriques és la màquina elèctrica. Aquesta 
s’encarrega de transformar l’energia mecànica, provinent de la turbina, en energia elèctrica 
per proporcionar-la a la xarxa elèctrica. En aquest cas totes les centrals solen presentar el 
mateix tipus d’estructura elèctrica, el qual es basa en un generador síncron. A més, en 
aquest projecte com que es vol estudiar la possibilitat de treballar a velocitat variable per 
optimitzar el funcionament de la central, caldria instal·lar un convertidor de freqüència per fer 
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això possible. Així doncs, la part elèctrica d’aquesta central estaria composta per un 
generador síncron i un convertidor de freqüència connectats en sèrie.  
5.4.1. Màquina Síncrona 
Aquest tipus de màquina es pot definir com tota màquina elèctrica rotativa de corrent alterna 
on la velocitat del seu eix i la freqüència elèctrica estan totalment sincronitzades, és a dir, la 
velocitat de gir és constant i depèn de la freqüència de la tensió de la xarxa elèctrica a la que 
esta connectada i del numero de parelles de pols de la maquina. L’expressió matemàtica 




                (Eq. 5.10) 
On, 
𝑛 és la velocitat de sincronisme. 
𝑓 és la freqüència de la xarxa. 
𝑝 és el nombre de parells de pols. 
La màquina pot operar com a motor o com a generador, en el present projecte només 
interessa el mode de generador. Dins dels generadors, depenent de l’ús que se li vulgui 
donar, es poden trobar dos tipus: màquina de pols llisos o màquina de pols sortints. La 
primera d’aquestes s’usa per velocitats de gir elevades, és a dir, per un nombre de parells 
de pols baix. En canvi, el segon tipus s’usa per velocitats baixes, per tant, amb un gran 






Figura 19. Diferencia entre rotor de pols llisos i rotor de pols sortints. [27] 
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El generador síncron esta compost principalment d’una part mòbil, anomenada rotor, i d’una 
part fixa, anomenada estator. 
Estator 
És la part fixa de la màquina muntada al voltant del rotor de forma que aquest pugui girar al 
seu interior. Està constituït per un debanat trifàsic de corrent altern denominat debanat induït 
i un circuit magnètic format per apilament de xapes magnètiques. 
Rotor 
És la part rotativa de la màquina, aquest conté un debanat de corrent continu denominat 
debanat de camp. Consisteix en un electroimant alimentat per un corrent continu. El gir del 
rotor es produeix mitjançant la energia mecànica de la turbina ja que l’eix de la turbina i del 













Figura 20. Estructura del grup turbina-generador. [28] 
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Explicades les parts del generador, és necessari explicar els principis de funcionament per 
entendre com és capaç de convertir energia mecànica en energia elèctrica. El funcionament 














Com es veu a la figura l’excitatriu alimenta amb corrent continu el rotor, gràcies al qual el 
rotor és capaç de crear un camp magnètic basant-se en la llei de Faraday. Alhora el rotor 
gira a n rpm impulsat per la turbina hidràulica.  
A partir del camp magnètic del rotor s’indueixen tensions en l’estator amb freqüències que 
es regeixen per l’equació 5.10. Al connectar-hi una càrrega, en concret la xarxa elèctrica, es 
genera corrent altern que circula per l’estator i aquest origina un camp magnètic rotatiu. Per 
aconseguir el sincronisme, el corrent altern de l’estator, pel teorema de Ferraris, crea un 
camp magnètic giratori a igual velocitat que el rotor. 
 
Figura 21. Esquema funcionament generador. [27] 
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5.4.2. Convertidor de freqüència 
L’altra part del circuit elèctric és el convertidor de freqüència, l’existència d’aquest es deu a 
l’objectiu de regular la turbina-bomba a velocitat variable. Aquest fet és possible ja que el 
convertidor permet sincronitzar la velocitat del generador i la freqüència de la xarxa per 
poder connectar-los. Sense aquest dispositiu el generador només podria treballar a la 
velocitat nominal de la turbina-bomba, pel fet del sincronisme. 
Un convertidor és un sistema o equip electrònic que té com a finalitat la conversió d’energia 
elèctrica entre dos formats diferents. Per exemple, obtenir corrent continua a partir de 








En el cas de les centrals reversibles en les que s’utilitza la màquina síncrona com a motor en 
el mode bomba i com a generador en el mode turbina és necessària l’existència d’un 
convertidor ca/cc i d’un convertidor cc/ca.  
En els generadors que funcionen en un règim variable de velocitat és necessari un corrent 
continu per l’excitació de la màquina així com una transformació posterior del corrent continu 
en altern per l’acoblament a un sistema elèctric de freqüència i tensions fixes, en aquest cas 
concret, la xarxa elèctrica.  
Des del punt de vista com a motor serà necessari el convertidor ca/cc per l’excitació de la 
màquina, i per tal de regular la velocitat de la màquina, caldrà una etapa rectificadora cc/ca 
que alimentarà aquesta a tensions i freqüències variables. 
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Aquests dispositius, donada la seva gran flexibilitat de regulació, permeten trobar solucions 
per obtenir punts de treball òptims en tot tipus de processos. 
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6. Modelització de l’eficiència de la central de 
Vianden 
Com s’ha citat, el principal objectiu d’aquest projecte és dur a terme un estudi de la 
possibilitat de fer un canvi en l’operació de les màquines de les centrals hidroelèctriques, a fi 
de satisfer la demanda elèctrica de manera òptima. Així doncs, s’ha decidit realitzar l’estudi 
sobre un cas real, en concret la central hidroelèctrica de Vianden. 
L’interès que presenta aquesta central pel nostre projecte és que usa el mètode 
d’emmagatzematge per bombament. Actualment és una de les centrals reversibles més 
grans que es poden trobar a Europa i presenta un tipus de maquinària característic per 
aquest tipus de central, les turbines bombes. Com s’ha comentat, aquest tipus de màquina 
és interesant ja que permet optimitzar els mètodes operacionals de les central reversibles.    
La central de Vianden esta situada a Diekirch District de Luxemburg. La seva construcció es 
va iniciar el 1959, però fins el 1964 no es va posar en marxa. Cap a l’any 1976 tenia 
instal·lades un total de deu turbines bombes capaces de generar 1096 MW. Actualment s’ha 
remodelat i s’ha instal·lat una nova turbina bomba ampliant la potència generada a 1296 
MW.  
Pel que fa a la part elèctrica, aquesta central presenta uns valors característics provinents 
de la xarxa de Luxemburg que són: la tensió de la xarxa amb un valor de 20 kV i la 
freqüència de la xarxa amb un valor de 50 Hz. Aquests valors caldrà tenir-los en compte per 
fer la modelització. 
A les taules 2 i 3 es pot trobar informació sobre l’embassament i valors relacionats amb les 
canonades forçades i els valors característics d’un dels grups turbina bomba que s’han usat 
per realitzar l’estudi de la central. 
 
Potència nominal turbina bomba [MW] 196 
Cabal nominal turbina bomba [m3/s] 76,5 
Velocitat de rotació nominal [rpm] 333 
Nivell màxim d’operació [m] 286,4 
Nivell mínim d’operació [m] 271 
Diàmetre del rodet [m] 2,446 
Taula 2. Valors característics turbina-bomba de Vianden. [22] 











Per fer l’estudi d’optimització s’ha decidit fer-ho a través d’un model digital que et permeti 
trobar els punts de màxim rendiment i veure en quines condicions treballa la central en 
aquests. Així doncs la modelització s’ha dividit en dos blocs: la modelització de la part 
hidràulica de manera independent i la modelització global unint la part hidràulica de la 
turbina amb la part elèctrica del generador, fent un pas intermedi de modelització de 
l’esquema del generador. 
6.1. Modelització de l’eficiència hidràulica 
L’eficiència de la turbina depèn sempre de tres variables, el cabal, la velocitat de rotació de 
la pròpia màquina i del salt d’aigua de la central.  Pel que fa el salt, normalment, es pren 
com un valor constant per realitzar els estudis, ja que les oscil·lacions d’aquest són mínimes 
i l’influencia sobre el rendiment és mínima. En el cas concret de la central de Vianden amb 
un valor màxim de 286,4 m i un valor mínim de 271 m presenta una variació del 5% que no 
es pot considerar negligible. Tenint en compte aquesta variació s’ha decidit que era 
convenient fer l’estudi per dos casos diferenciats de salt hidràulic per tal de no negligir la 
influencia de l’alçada en el rendiment i la potència hidràulica. Així doncs s’ha realitzat la 
modelització pel cas d’un salt de 286,4 m i una altra pel salt de 271m. 
La modelització de la eficiència implica fer una modelització de la potència per tal de 
relacionar-ho amb dades reals del mercat elèctric. Pel que fa la potència hidràulica depèn 
del salt, del cabal i del rendiment com s’ha vist en l’equació 5.1. i pot presentar pèrdues 
mecàniques i pèrdues en les canonades forçades. Però per simplificar els càlculs aquestes 
Embassament  
Volum embassament superior [m3] 7.230.000 
Volum embassament inferior [m3] 10.800.000 
Potència turbina 9 x 100 MW + 2 x 196 MW 
Potència bomba 9 x 70 MW + 2 x 220 MW 
Canonades forçades  
Alçada tram vertical [m] 280 
Longitud tram horitzontal [m] 180 
Diàmetre [m] 4,5 
Taula 3. Valors informatius central de Vianden. [22, 23, 24] 
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s’han negligit, ja que el seu valor en front de les potències que pot generar la turbina és 
insignificant. 
Tots els estudis en centrals s’han de fer a partir del model i de les seves corbes 
característiques adimensionals. Per tant, per fer la modelització s’ha partit de la corba 








6.1.1. Obtenció de punts de funcionament  
El procés de digitalització no és immediat i es pot estructurar en dues fases que són la 
extracció de punts de funcionament de la corba base i la interpolació matemàtica per 
aconseguir la corba en tres dimensions de la central. Només s’explica el procés de 
digitalització prenent com a salt el de 286,4 m, però cal dir que en el projecte s’ha fet la 
digitalització dels dos casos possibles de salts d’aigua comentats amb anterioritat. 
En primer lloc, usant el programa Engauge Digitizer que permet digitalitzar els punts de 
qualsevol gràfic en format imatge. A partir de la corba característica de la figura 25 s’han 
extret els punts de funcionament de la turbina en format text per poder-los tractar lliurament 
amb l’aplicació Excel.  
Figura 23. Corba característica teòrica turbina bomba. [25] 















En la figura 26 es pot observar el mateix gràfic teòric però un cop tractat amb Excel per 
poder treballar amb ell de forma digital i poder aconseguir el model matemàtic desitjat. Per 
tal de depurar el model i evitar els salts bruscos de rendiment i que aquests siguin el més 
lineal possibles, s’ha decidit interpolar i afegir corbes d’eficiència intermèdies. En la figura 27 





































Figura 24. Corba característica bomba turbina original. 













6.1.2.  Dimensionat dels punts de funcionament 
Un cop realitzada l’extracció de punts, encara no s’ha començat a treballar amb la central 
d’estudi. Així doncs, amb la informació extreta amb l’Engauge Digitizer, es pot començar a 
realitzar el tractament de dades per obtenir el model de la central d’interès. A partir dels 
valors adimensionals i les dades característiques de la central de Vianden, fent ús de les 
lleis de semblança explicades en apartats anteriors s’obtenen els valors de velocitat, cabal i 
rendiment. A partir d’aquests valors també se’n calcula la potència hidràulica per cada punt 
de funcionament per tal de digitalitzar posteriorment la corba d’eficiència i la corba de 













































Figura 25. Corba característica modificada 
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6.1.3. Digitalització de les corbes amb Matlab 
A partir dels punts de funcionament de rendiment i potència s’ha realitzat l’obtenció del 
model matemàtic de la part hidràulica, per fer-ho s’ha fet ús de l’eina informàtica Matlab, un 
programa de càlcul matemàtic.  
Per aconseguir les corbes desitjades s’ha usat un conjunt de funcions internes del Matlab. 
En primer lloc, gràcies a la funció xlsread s’han passat els punts extrets de la corba 
característica emmagatzemats en un fitxer Excel a una matriu. A continuació, s’han volgut 
obtenir les isosuperfícies d’eficiència i de potència. Així doncs, per tal de passar d’un valor 
limitat de punts obtinguts del gràfic al conjunt de punts que generen les superfícies de 
rendiment; és necessària la creació d’una graella que delimita l’espai de funcionament de la 
turbina, en aquest cas els valors màxim i mínims de velocitat i cabal. Per fer-ho s’utilitza la 
funció meshgrid que donats els valors màxims i mínim i el pas entre aquests et genera la 
graella. Finalment mitjançant la funció griddata que interpola els punts donats s’han generat 
les corbes de rendiment i potència desitjades. A més, fent ús de la funció fit que a partir de 
vectors amb els valors de velocitat, cabal i rendiment i potència  s’han obtingut les equacions 
que modelitzen les corbes d’eficiència i potència per poder treballar amb elles juntament 
amb la part elèctrica. 
A l’annex A es pot llegir el codi de Matlab que s’ha usat per digitalitzar les corbes de 
rendiment i potència de la turbina de la central de Vianden de Luxemburg. 
Així doncs s’han obtingut les corbes desitjades com es veu a la figura 28. En aquesta figura 
es pot veure la corba de rendiment en funció de la velocitat de rotació i el cabal de la central 
de Vianden.  
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Un cop obtinguda la corba de rendiment, s’obté, idènticament la de potència. Aquesta 
central presenta un rang de potència de turbinat que va des de 95 MW a 219 MW. A la figura 
29 es mostra aquesta corba de potència i es pot apreciar aquest rang. A la figura 30 es pot 
observar la limitació de la regulació hidràulica per cabal, ja que la relació potència cabal és 
pràcticament lineal. 
Figura 26. Corba de rendiment central de Vianden 
Figura 29. Gràfic de potència en funció de cabal i velocitat. 
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6.2. Modelització de l’eficiència elèctrica 
Per modelitzar la part elèctrica de la central s’ha simplificat en un generador síncron i un 
convertidor connectats en sèrie a la turbina i a la xarxa elèctrica.  
A la figura 31 es representa l’esquema equivalent que s’ha usat, en aquest no s’observa 
l’esquema de la part d’excitació ja que s’ha considerat constant. La raó per la que s’hagi 
considerat constant és que la variació del rendiment elèctric és mínima en front de la que 











Figura 30. Potència en funció de cabal. 
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A continuació es presenten les equacions utilitzades en la modelització del generador i del 
convertidor. Per simplificar els càlculs s’ha considerat que el voltatge del generador i el 
corrent es trobin en fase. 
Resolent la malla del circuit equivalent s’extreu l’equació que relaciona els voltatges del 
generador i el de l’entrada del convertidor. 
 𝑈𝑔 − 𝑈𝑐  =   (𝑅 + 𝑗 · 𝑋) · 𝐼𝑔        (Eq. 6.1) 
La tensió del generador, alhora és funció de la velocitat de rotació i del corrent d’excitació. El 
valor d’excitació que s’ha considerat constant s’ha calculat a partir del voltatge base 
(voltatge de la xarxa) i la velocitat de gir nominal.  
𝑈𝑔 = 𝐾𝑖𝑓 · 𝜔          (Eq. 6.2) 
Tota la potència mecànica generada per la turbina es transmet al generador, ja que són 
solidaris, complint l’expressió 6.3. 
𝑃𝐻𝑖𝑑 = 3 · 𝑅𝑒{𝑈𝑔 · 𝐼𝑔
∗}         (Eq. 6.3) 
En la part elèctrica les pèrdues produïdes no s’han negligit. Així doncs ens trobem pèrdues 
en el generador produïdes per efecte Joule. Que es calculen segons l’equació 6.4. 
𝑃𝑔 =   3 · 𝑅 · 𝐼𝑔
2          (Eq. 6.4) 
En el convertidor també es generen pèrdues que es regeixen per l’equació 6.5. Aquesta 
equació és funció de tres paràmetres en p.u. que s’han usat paràmetres habituals. Els valors 
dels paràmetres es poden trobar a la taula 4. 
𝑃𝑐 = 𝑎 + 𝑏 · 𝐼𝑔 + 𝑐 · 𝐼𝑔







Taula 4. Paràmetres pèrdues convertidor 
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L’última equació planteja un balanç de totes les potencies que intervenen en el model. 
𝑃𝐻𝑖𝑑 = 𝑃𝑐 +  𝑃𝑔 + 𝑃𝑋𝑎𝑟𝑥𝑎         (Eq. 6.6) 
En resum, s’ha definit un total de sis equacions on les variables que trobem són la potència 
de la turbina, les potencies de pèrdues del generador i del convertidor, el fasor de la tensió 
del convertidor, la tensió del generador, la intensitat que circula per la malla i la velocitat de 
rotació. 
Però no tot en aquestes equacions són incògnites sinó que hi ha un seguit de paràmetres 
definits. En primer lloc, s’ha negligit la caiguda de tensió del convertidor, per tant el valor 
absolut de la tensió en el convertidor Uc pren el valor de les línies de mitja tensió de 
Luxemburg amb valors de 20 kV. Pel que fa la impedància del circuit, està formada per una 
resistència i una inductància de valors en p.u. 0,1 i 1,5 respectivament. Aquests valors són 
els que s’usen habitualment per a generadors de centrals hidroelèctriques. 
Per tant amb un total de set variables es presenta un sistema d’equacions indeterminat. Així 
doncs per tal de generar una determinat valor de potència es poden definir diferents 
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𝑈𝑔 = 𝐾𝑖𝑓 · 𝜔
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        (Eq. 6.7) 
 
6.3. Modelització global 
Un cop modelitzades la part hidràulica i la part elèctrica s’han unificat per tal d’aconseguir el 
model de la central. Per tant al sistema d’equacions anterior s’ha afegit l’equació que 
representa la potència hidràulica, obtenint el següent sistema d’equacions: 
 












𝑈𝑔 − 𝑈𝑐  =   (𝑅 + 𝑗 · 𝑋) · 𝐼𝑔
𝑈𝑔 = 𝐾𝑖𝑓 · 𝜔
𝑃𝐻𝑖𝑑 = 3 · 𝑅𝑒{𝑈𝑔 · 𝐼𝑔
∗}
𝑃𝑔 =   3 · 𝑅 · 𝐼𝑔
2
𝑃𝑐 = 𝑎 + 𝑏 · 𝐼𝑔 + 𝑐 · 𝐼𝑔
2
𝑃𝐻𝑖𝑑 = 𝑃𝑐 +  𝑃𝑔 + 𝑃𝑋𝑎𝑟𝑥𝑎
𝑃𝐻𝑖𝑑 =  𝜂 ∗ 𝛾 ∗ 𝑄 ∗ 𝐻
        (Eq. 6.8) 
Igual que en el cas anterior es segueix tenint un sistema indeterminat ja que s’ha afegit una 
nova equació però alhora s’ha introduït un nou grau de llibertat, en concret la variable cabal. 
Però com en el projecte es vol estudiar la possibilitat de treballar a diferents condicions que 
les actuals o regular la central, s’ha modelitzat de forma que per obtenir una determinada 
potència es prengui un rang de velocitats o de cabals que puguin generar aquesta potència. 
Així doncs el sistema passa a estar definit on la potència de xarxa és un valor determinat i la 
velocitat és un conjunt de valors dins el rang operacional de la turbina. 
6.3.1. Programa fonamental 
Per digitalitzar el model de l’eficiència de la central s’ha usat novament el programari Matlab. 
El programa desenvolupat té com ha finalitat crear un fitxer de text amb el registre de tots els 
valors possibles de les variables d’estudi que poden generar una potència determinada 
demandada per la xarxa elèctrica. Aquest programa es pot dividir en tres blocs. A l’annex B 
es pot veure la seva estructura. 
El primer bloc consisteix en la definició dels paràmetres constants que s’usen en el conjunt 
d’equacions. En primer lloc és necessari definir els paràmetres de les equacions del 
rendiment i la potència hidràulica en funció de la velocitat de gir i el cabal, que posteriorment 
seran utilitzats per resoldre el sistema. També es troben els valors dels paràmetres de 
l’equació de la potència de pèrdues del convertidor i els valors de la resistència i inductància 
del circuit elèctric, juntament amb els valors de la potència i voltatge base que permeten 
convertir els valors anteriors de p.u. a unitats del sistema internacional per tal de poder 
utilitzar-los en el sistema d’equacions. Per últim, es calcula el valor de la constant d’excitació 
a partir del voltatge base i la velocitat nominal de la turbina.  
La segona part del programa i la part principal d’aquest es basa en la resolució del sistema 
d’equacions plantejat en l’equació 6.9. Principalment el que fa és, a partir d’una potència que 
cal generar per la xarxa elèctrica i donat un rang d’una de les variables de control, en 
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concret la velocitats de gir, va emmagatzemant en les files d’una matriu els valors de les 
variables d’estudi juntament amb el càlcul dels rendiments parcials, elèctric i hidràulic, i el 
rendiment global. Tot i que el rang de valors de velocitat ve prefixat pel rang operatiu de la 
turbina, pot ser que al resoldre el sistema d’equacions la parella cabal i velocitat de gir no es 
trobi dins l’espai operacional de la central, i per tant, el resultat no sigui vàlid.  
Així dons, per tal de solucionar-ho i enregistrar només els valors vàlids, s’ha creat una funció 
secundària en la qual s’ha parametritzat la corba que delimita el subespai operacional i 
llavors retorna un valor igual a 1 o ‘True’ quan el punt està dins dels límits o 0 o ‘False’ quan 
el punt no és vàlid. Aquest programa es pot veure en l’annex C. 
Finalment, un cop creada la matriu de resultats que conté tots els punts vàlids de velocitat i 
cabal, juntament amb els valors de les incògnites del sistema que poden donar un 
determinat valor de potència, el programa mitjançant la funció xlswrite escriu en un fitxer 
Excel els resultats per tal de que es puguin analitzar i trobar el valor òptim.  
6.3.2. Modificacions concretes programa fonamental 
Per tal de realitzar l’estudi del treball sobre la possibilitat d’utilitzar el convertidor de 
freqüència per regular la turbina, s’han realitzat petites modificacions en el programa base i 
poder obtenir els resultats a analitzar.  
En primer lloc, per recopilar les dades d’estudi en el cas d’existència del convertidor, en el 
programa fonamental es creava un fitxer amb la totalitat de punts de funcionament que 
podien haver per una potència determinada demandada. En aquest cas per estudiar la 
totalitat del rang de potències s’ha afegit un procés iteratiu amb tots els valors de potència 
que el grup turbina generador pot generar.  
En segon lloc, en el cas d’eliminar el convertidor a la central s’han hagut de fer més 
modificacions. En aquest cas, com que no hi ha convertidor, la turbina només pot treballar a 
velocitat nominal, és per això que no és necessari un escombrat de velocitats com el 
programa fonamental. A més, s’han eliminat les equacions referents al convertidor, per 
resoldre el sistema. Al igual que el programa anterior, es crea un document Excel amb els 
valors òptims per cada valor de potencia generada.  
Els dos programes creen un fitxer Excel amb els valors elèctrics i hidràulics òptims per cada 
valor de potència generada. A l’annex D i E es pot veure el codi. 
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7. Resultats  
7.1. Anàlisi comparatiu dels diferents salts de la central 
Un dels objectius del projecte era validar la hipòtesis d’agafar el salt constant pels estudis de 
potència i optimització de les centrals. Gran part d’estudis prenen el salt com a valor 
constant, però no en tots els casos és extrapolable aquesta hipòtesi, ja que aquesta variable 
intervé en el càlcul de potència, i a més, influeix en el rang operacional de velocitat i cabal.  
Per validar-ho s’han extret valors de les diferents variables d’interès per aquest estudi, cabal, 
velocitat i potència. En primer lloc s’ha fet una anàlisi comparativa dels rangs operacionals 
en els dos casos, és a dir, s’han comparat els rangs de velocitat i cabal pels quals la turbina 
pot treballar per un salt de 286,4 m i per un salt de 271 m. 
 
 
Figura 32. Potència hidràulica en funció de cabal i velocitat per 
un salt de 271 m. 
Figura 33. Potència hidràulica en funció de cabal i velocitat per 
un salt de 286 m. 
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En les figures 32 i 33 es pot apreciar que el rang operacional de la turbina és pràcticament 
igual. Entrant en detall cal veure el tant per cent de variabilitat que presenta la velocitat i el 
cabal segons en quin salt treballi la turbina. Per fer-ho s’ha partit de les equacions 5.8 i 5.9 












          (Eq. 7.2) 
Així doncs la velocitat i el cabal presenten una diferencia del 2,66% en passar d’un salt a 
l’altre, que es pot considerar negligible. Però per arribar a una conclusió també cal estudiar 
les variacions que es produeixen en termes de potència. 












2          (Eq. 7.3) 
En aquest cas si la relació de rendiments fos d’un 100% la diferència de potències en funció 
dels dos salts seria del 7,76%, que a diferència de les velocitats i cabals no és negligible.  
En el camp de l’estadística es considera significatiu a partir d’un 5%, així doncs, la hipòtesis 
de prendre el salt com a un valor constant en l’estudi del funcionament de les centrals 
hidroelèctriques no és vàlida.  
Per tal de fer estudis més acurats en el marc de les centrals hidroelèctriques caldria afegir 
en la modelització una equació que tingués en compte la variabilitat del salt hidràulic. En 
aquest projecte no s’ha realitzat ja que pels objectius marcats amb l’anàlisi dels resultats per 
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7.2. Estudi de la viabilitat de la instal·lació d’un convertidor de 
freqüència 
El principal objectiu d’aquest projecte és estudiar la viabilitat de treballar a velocitat variable 
per tal d’optimitzar els punts de funcionament. Per treballar a diferents valors operacionals 
de velocitat és necessària l’existència d’un convertidor de freqüència, perquè sinó la turbina 
només pot funcionar a velocitat nominal.  
Treballar a velocitat variable pot provocar inestabilitats en la turbina i pot aparèixer cavitació. 
En el projecte s’han tingut en compte aquests fenòmens i en la modelització s’ha limitat el 
rang de funcionament fins els límits on apareixen inestabilitats i cavitació, aquests límits 
corresponen amb el rang marcat per la corba característica teòrica.  
Aquesta central té instal·lada una turbina bomba, així doncs cal estudiar si el convertidor és 
necessari per les dues operacions.  
En primer lloc cal saber que en el projecte no s’ha modelitzat l’operació de bombatge. 
Aquesta operació consisteix en pujar un cert cabal al dipòsit superior fent girar la bomba a 
partir d’una potència subministrada per la xarxa.  
La corba característica de les bombes no presenta isosuperfícies sinó que estableix una 
relació lineal entre cabal i velocitat, és a dir, per una velocitat només es pot bombejar un 
valor de cabal. Aquest fet limita el funcionament de les bombes actuals, ja que només poden 
rotar a velocitat nominal, i per tant, només poden bombejar un valor constant de cabal. Així 
doncs si l’estudi fos íntegrament per una bomba, instal·lar un convertidor optimitzaria el 
sistema, ja que es podria regular la velocitat de la bomba i poder bombar diferents cabals, 
segons les potències subministrades en certs moments.  
El fet d’estudiar una turbina-bomba no es pot obviar una de les parts, i per tant, no es pot 
afirmar que el convertidor sigui beneficiari per a tot el sistema, sent-ho per la bomba, ha 
d’aportar millores en els dos modes perquè sigui viable. Per tant, és necessari fer un estudi 
de com influeix el convertidor en el funcionament de la central en mode turbina.  
La modelització s’ha realitzat amb la finalitat de fer aquest estudi i permetre obtenir dades 
dels dos casos d’estudi, amb convertidor i sense convertidor. El programa permet obtenir 
valors de potències generades i el rang operacional òptim de velocitats i cabals que 
serveixen per comparar les conseqüències de tenir convertidor o no.  
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En primer lloc el fet de no tenir convertidor limita el funcionament de la turbina bomba a 
treballar a velocitat nominal. Així doncs, l’única possibilitat de regular la turbina per generar 
una potència determinada serà a través del cabal. En canvi, el convertidor permet més 
flexibilitat podent regular la turbina per cabal i velocitat. En la figura 34 el rang operacional 
sense convertidor correspon a la línia vermella, en canvi la resta de gràfic correspondria al 
rang fent ús del convertidor de freqüència. 
Si només es tingues en compte aquest fet el convertidor seria ideal per la regulació de les 
turbines i la seva optimització, però per fer un anàlisi complet cal comparar el rang de 
potencies que pot generar cada cas i si es produeixen variacions en l’eficiència al instal·lar el 
convertidor.  
A la taula 5 es poden veure els valors màxims i mínims de potència generada segons si hi 
ha convertidor o no. 
 
 Amb convertidor Sense convertidor 
Potència màxima [MW] 206 204,5 
Potència mínima [MW] 96 131,5 
Tabla 5. Comparació potència màxima i mínima amb convertidor i sense. 
 
Figura 34. Rang operacional turbina amb convertidor i sense convertidor. 
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Com es veia reflectit en l’anterior gràfic, el rang de potències sense convertidor disminueix 
considerablement, concretament el rang disminueix un 33,64%. Tot i així, la central sense  
convertidor és capaç de generar pràcticament la mateixa potència màxima que amb el 
convertidor. 
En quan a eficiència, és convenient analitzar l’eficiència hidràulica i l’elèctrica per separat 
per veure com influeix el convertidor en cada part de la central.  
 
 
Figura 35. Comparació de perdues de potencia en funció de la potencia de xarxa, 
amb convertidor. 
Figura 36. Comparació de perdues de potencia en funció de la potencia de xarxa, 
sense convertidor. 
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Com es veu a les figures 35 i 36, en el cas del convertidor aquest provoca que a mesura que 
la potència generada per la xarxa augmenta, les pèrdues de la turbina incrementen de 
manera exponencial. En canvi, sense convertidor les pèrdues hidràuliques també 
augmenten però en aquest, pràcticament, ho fan de manera lineal i l’augment que pateix no 
és tan considerable.  
Pel que fa a les pèrdues elèctriques, com és evident, en el cas que no hi ha convertidor 
només hi ha pèrdues en el generador i aquestes es mantenen pràcticament constants. En el 
cas que tenim el convertidor apareixen pèrdues en aquest, però l’increment de pèrdues tant 
en el convertidor com en el generador és irrellevant al costat de les pèrdues hidràuliques.  
En definitiva, analitzant el rangs operacionals de velocitat i cabal, juntament amb els 
rendiments hidràulics i elèctrics, es pot afirmar que el convertidor en el mode operacional de 
turbina només aportaria una millora en el funcionament per a potències baixes. A partir de 
potències pròximes a la nominal l’eficiència de la turbina disminueix amb la presència del 
convertidor i no aporta millores substancials, ja que la central sense convertidor pot generar 
potències pròximes a les màximes que genera la central amb el convertidor. 
Si s’analitza el rendiment global en el cas del convertidor i en el cas oposat sense 
convertidor, es reafirma que el rendiment és major en el cas sense convertidor en un certs 
valors de potència. Per arribar aquesta conclusió, s’han estudiat dos valors de rendiment 
global en dos casos de potència determinats que la central pot generar quan hi ha 
convertidor i quan no n’hi ha, un a baixa potència i un altre a alta potència. A les taules 6 i 7 
es poden veure aquests valors. 
 
POTÈNCIA DE 131,5 MW Amb convertidor Sense convertidor 
Velocitat de rotació [rpm] 288 333 
Rendiment global [%]  86.06 85,58 
Tabla 6. Rendiment i velocitat a una potencia de 131,5 MW 
POTÈNCIA DE 203,5 MW Amb convertidor Sense convertidor 
Velocitat de rotació [rpm] 335,5 333 
Rendiment global [%]  84,81 86,40 
Tabla 7. Rendiment i velocitat a una potencia de 203,5 MW 
Com s’observa en un valor baix de potència l’existència de convertidor permet canviar el 
rang operacional i obtenir un punt de funcionament més eficient, en canvi en el cas d’alta 
potència canviar el rang operacional no aporta millora, per tant treballar sense convertidor 
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permet obtenir un rendiment de la central major. Per veure com es comporta en termes de 
rendiment la central en tot el rang operacional de potències s’ha fet un gràfic del rendiment 
global amb convertidor i sense convertidor en funció de la potència generada agafant valors 
d’aquesta amb un pas de 0,5 MW. Com es pot veure a la figura 37, el rendiment sense 
convertidor es major a potències altes; i a potències inferiors a 140 MW el rendiment de la 
central amb convertidor és major que sense convertidor. 
 
Així doncs, si es busqués la millor solució pel sistema turbina-bomba, caldria fer un ‘by-pass’ 
en el convertidor de tal manera, que es pogués usar aquest en el mode operacional bomba i 
en el mode operacional turbina per a potències baixes, ja que el rang operacional sense 
convertidor no permet generar aquests nivells de potències. Però per a potències altes en el 
mode turbina es pogués desconnectar, per incrementar l’eficiència i disminuir les pèrdues 
del sistema. 
  
Figura 37. Rendiment global amb convertidor i sense convertidor. 
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8. Planificació temporal 
Per tal de dur a terme el projecte s’ha desglossat en quatre parts diferenciades, que van ser 
marcades en la definició del projecte. En primer lloc, ha calgut formació prèvia sobre els 
apartats teòrics del treball, com un autoaprenentatge dels software utilitzats en la 
modelització. En la part d’aprenentatge de màquines hidràuliques, el professor Xavier 
Escaler va oferir l’opció de realitzar classes teòriques sobre l’àrea per entendre el 
funcionament d’aquest tipus de tecnologies. 
En la segona etapa s’ha realitzat la modelització de tota la central amb el programa Matlab. 
Aquesta s’ha dividit en dues parts ben diferenciades, modelització part hidràulica i 
modelització elèctrica i global. 
A continuació, a partir de  la modelització, es va procedir amb l’obtenció dels resultats i 
l’anàlisi d’aquests per tal de concloure amb l’estudi del projecte. 
Finalment, des de pràcticament el principi del treball s’ha realitzat l’última etapa, 
paral·lelament a la resta. Aquesta ah consistit en la redacció de la memòria. 
Per tal de mostrar detalladament totes les activitats realitzades en el projecte i la seva 
durada s’ha desenvolupat un diagrama de Gantt. En aquest diagrama es pot observar 
quines activitats han estat les de major durada. En el diagrama de la figura 38 queda reflectit 
que les parts de modelització i redacció de la memòria han ocupat el major temps del treball. 











Activitat Data inicial Duració 
setmanes 
Data final 
Definició del projecte 06/02/2017 4 06/03/2017 
Documentació tecnologies 
hidroelèctriques 
13/02/2017 2 27/02/2017 
Documentació mercat i xarxa 
elèctrica 
20/02/2017 2 06/03/2017 
Aprenentatge màquines hidràuliques i 
elèctriques 
25/02/2017 4 25/03/2017 
Aprenentatge Engauge Digitizer 01/03/2017 2 15/03/2017 
Aprenentatge programació Matlab 06/03/2017 3 27/03/2017 
Modelització hidràulica 27/03/2017 3,5 20/04/2017 
Modelització elèctrica i global 20/04/2017 4,5 21/05/2017 
Obtenció  i anàlisi de resultats 21/05/2017 3 11/06/2017 
Redacció de la memòria  27/02/2017 16 19/06/2017 
Taula 8. Detall durada etapes del projecte. 
  
Figura 38. Programació del projecte. 
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9. Impacte ambiental 
En aquest apartat es pretén identificar i avaluar l’impacte que pot tenir la realització del 
projecte sobre el medi ambient. Es tindran en compte els efectes directes en la realització 
del projecte. Però cal saber que aquest projecte pot produir impactes ambientals indirectes 
degut a que es plantegen optimitzacions en les centrals hidroelèctriques. Al no estar dins de 
l’abast del projecte la implementació física en centrals hidroelèctrica, no es considera 
rellevant fer una anàlisi dels efectes ambientals que poguessin haver. 
Pel que fa a l’impacte directe, al ser un projecte teòric, aquest és mínim. És per això que no 
es considera rellevant fer un estudi exhaustiu d’impacte ambiental, ja que no hi ha part 
experimental, sinó que només simulacions. Per tant, s’analitzaran els recursos consumits i 
els residus generats durant la realització del projecte. 
En termes de recursos consumits l’impacte ambiental és provocat per les emissions de CO2 
derivades del consum elèctric; tant el consum propi de l’ordinador, com per la il·luminació de 
la zona de treball. Per calcular les emissions s’ha considerat que 1kWh produeix 0,65 kg de 
CO2, tal com estableix la Comissió Europea [29]. A la taula 9 es mostra detalladament 
aquest impacte. Pels càlculs de potència d’ús d’ordinador s’ha considerat una mitja de 20 
hores setmanals, que fan un total de 380 h. Pel que fa la il·luminació es tindrà en compte 
una tercera part d’aquest temps, ja que, no és necessari utilitzar l’enllumenat durant tot el 
dia.  






Ordinador 380 65 24,7 16,1 
il·luminació 127 15 1,9 1,24 
  EMISSIONS TOTALS DE CO2              17,34 
Taula 9. Emisions de CO2 consum elèctric 
Pel que fa als residus generats es té en compte que per realitzar el projecte s’ha fet ús de 
paper format A4 (0,062 m2 d’àrea per full). Durant l’elaboració del projecte, s’ha utilitzat 
aproximadament 100 fulls amb un gramatge de 90g/m2. Això suposa un pes total de 0,56 kg 
que representa 1,68 kg de CO2. La comissió Europea estableix que 1 kg de paper equival a 
3 kg de CO2. 
Analitzant el valor final d’emissions de CO2, amb un valor de 19,02 kg, es pot afirmar que 
l’impacte ambiental és mínim.  




El pressupost s’ha calculat com si el projecte el realitzes una empresa. En aquest apartat es 
vol mostrar al detall els costos que han sigut necessaris per la realització del projecte, els 
quals seran desglossats en directes i indirectes.  
Costos directes 
Al tractar-se d’un projecte teòric, on s’estudia l’optimització de tecnologies ja existents, en el 
pressupost no hi haurà costos d’infraestructura o de construcció de prototips. Així doncs 
gran part del pressupost consisteix en les hores invertides per un enginyer a les diferents 
fases del projecte, amb una duració total de 380 hores. A la taula 10 es pot veure aquest 
càlcul. 
El salari anual brut d’un enginyer s’estima en 48.000 €. Considerant que es treballa una mitja 
de 220 dies anuals i unes 8 hores diàries, el salaria d’un enginyer és de 27,27€/h. 
Per el càlcul de hores emprades en cada activitat, com s’ha comentat en l’apartat 9, s’ha 
aproximat a unes 20 hores setmanals. Pel que fa a les hores utilitzades en la redacció de la 
memòria, només es tenen en compte les que s’han usat íntegrament per aquesta tasca. La 
resta d’hores no s’han comptabilitzat ja que estan solapades amb la resta d’activitats. 
 
Concepte Temps [h] Salari [€/h] Total [€] 
Documentació prèvia 140 27,27 3817,8 
Modelització 160 27,27 4363,2 
Anàlisi resultats 60 27,27 1636,2 
Redacció de la 
memòria 
20 27,27 545,4 
Cost total 10362,6 
Taula 10. Costos directes per fase del projecte. 
 
Dins d’aquest costos també es té en compte el cost del material necessari per dur a terme el 
projecte. Entre aquest es troba el material propi d’oficina com pot ser paper, impressora, 
entre d’altres. A més, cal tenir en compte l’ordinador personal i les llicencies de software 
utilitzades per fer la part de càlculs. 
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Les llicencies que han estat necessàries en el projecte han estat el paquet Open Office i el 
software Matlab. En aquest darrer a part del paquet estàndard ha estat necessàries l’eina 
d’optimització i la d’interpolació de corbes. 
 El cost directe que s’ha tingut en compte en l’ordinador i les llicencies és l’amortització en la 
durada del projecte, considerant la vida útil del ordinador de tres anys i la dels dos 
programaris de la mateixa durada, ja que només es poden  usar en un sol ordinador. A la 











Material d’oficina 100 €   100  
Ordinador 
personal 
900 3 0,37 111 








1000 3 0,37 123,33 
Llicència Open 
Office 
149 3 0,37 18,38 
Cost total 741.21 
Taula 11. Costos directes de material 
 
Costos indirectes imputables 
Dins dels costos indirectes es tenen en compte els costos derivats de l’ús de recursos 
materials, en concret els que deriven de l’ús de l’ordinador, consum elèctric i connexió a 
internet. 
Per tal de calcular la despesa energètica s’ha considerat el total d’hores d’utilització de 
l’ordinador per realitzar les diferents fases del projecte detallades en la programació. A la 
taula 12 es pot veure de forma detallada aquests costos. 
 
 




Concepte Consum [kW] Utilització  Preu unitari Total [€] 
Consum elèctric 0,2 380 h 0,15 €/kWh 11,4 
Connexió a 
internet 
 5 mesos 38,82 €/mes 194,1 
Cost total 205,5 
Taula 12. Costos indirectes imputables 
 
Cost total del projecte 
Per fer una estimació del cost total del projecte, és necessari tenir present els costos 
indirectes no imputables. En aquests s’engloba el cost de lloguer d’oficina, costos 
d’infraestructures de l’empresa, costos de diferents departaments, entre d’altres. S’estableix 
un percentatge sobre el total dels costos directes i indirectes imputables per representar el 
valor dels costs no imputables. A la taula 13 queda reflectit el càlcul del cost total del 
projecte. 
 
Concepte Percentatge [%] Cost [€] 
Costos directes  11103,81 
Costos indirectes imputables     205,50 
Total costos imputables  11309,31 
Costos indirectes no imputables 10   1130,93 
Cost total del projecte 12440,24 
COST TOTAL AMB IVA (21%) 15052,69 
Taula 13. Càlcul cost total del projecte 
  




Fent una visió general de la realització del projecte es pot concloure que aquest ha permès 
aprofundir en l’àmbit de les central hidroelèctriques referent al rang operacional de les 
turbines d’aquestes centrals. Remarcar que s’han assolit els objectius establerts inicialment, 
fent ús del programari Matlab per modelitzar l’eficiència de la central de Vianden. 
S’ha estudiat la hipòtesi que s’adopta en els estudis de centrals hidroelèctriques de prendre 
el salt hidràulic com a valor constant per els càlculs d’eficiència. S’ha arribat a la conclusió 
que aquesta hipòtesi no és vàlida. Per estudis futurs sobre la matèria seria necessari 
modelitzar afegint una equació que relacioni l’efecte del salt amb la resta de variables, per 
tal de que les simulacions i els resultats siguin més acurats. 
 En termes d’optimització i possibilitat de canvi dels punts de funcionament, es volia estudiar 
si amb la instal·lació d’un convertidor de freqüència era possible millorar l’eficiència de la 
central i poder ampliar el rang de funcionament d’aquesta. El projecte ha servit per veure 
que el convertidor no es beneficiari en tots els punts de funcionament. L’existència del 
convertidor  permet regular la bomba a diferents velocitats i d’aquesta manera bombar 
diferents valors de cabal, fet que sense convertidor no és possible i només es pot treballar a 
velocitat nominal. En canvi quan la central treballa com a turbina el convertidor només 
serveix per ampliar el rang operacional a baixes potències, però a altes introdueix més 
pèrdues. És per això que es convenient un ‘by-pass’ per utilitzar el convertidor en els 
moments que aporta millores.  
Cal considerar que l’abast d’aquest projecte s’ha establert tenint en compte la durada del 
quadrimestre. Així doncs, es pot afirmar que aquest projecte és podria ampliar. O bé, fent 
simulacions del comportament de la central en els diferents punts de funcionament que 
afegeix el convertidor, per tal d’estudiar la necessitat de modificar el disseny de les 
màquines hidràuliques, o trobar un alternativa en la regulació de les centrals a partir de 
l’excitació del generador.   
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Annex A. Modelització eficiència hidràulica  
dades=xlsread('matlab.xlsx'); 
veladim=dades(:,1); %vector de valors adimensionals de velocitat 
cabadim=dades(:,3); %vector de valors adimensionals de cabal 
rend=dades(:,5);    %vector de valors de rendiment 
velrpm=dades(:,6);  %vector de valors de velocitat de la central Vianden 
cabm3s=dades(:,7);  %vector de valors de cabal de la central Vianden 
pot=dades(:,8);     %Vector de valors de potència de la central Vianden 
  
%Càlcul de les corbes de rendiment adimensionals en 3-D 
[veladimq,cabadimq]=meshgrid((0.2:0.001:0.27),(0.08:0.001:0.2)); %calcul de 
la graella de punts de velocitat i cabal 
rendadimq=griddata(veladim,cabadim,rend,veladimq,cabadimq, 'cubic'); 
%interpolació per aconseguir les isosuperficies de rendiment 
  








%Càlcul de les corbes de rendiment amb valors de la central Vianden en 3-D 
[velq,cabq]=meshgrid((260:0.5:352),(28:0.5:64));%calcul de la graella de 
punts de velocitat i cabal 
rendq=griddata(velrpm,cabm3s,rend,velq,cabq, 'cubic');%interpolació per 
aconseguir les isosuperficies de rendiment 
potq=griddata(velrpm,cabm3s,pot,velq,cabq, 'cubic');%interpolació per 
aconseguir les isosuperficies de potència 
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Annex B. Modelització programa base  
function digitelec(Pxarxa) 
%Descripció funció 
%Donat una potència de xarxa (en W) que es vol entregar, aquest fitxer 
calcula les diferents possibilitats d'aconseguir dita potència, escrivint a 
un fitxer excel anomenat resultats.xlsx les variables de les diferents 
%possibilitats. 
  



















%Sb=196e6; Potència nominal central d'estudi 
%Vb=20e3; Tensió xarxa elèctrica 
%Zb=Vb^2/Sb; 
  
%Parametres generador en pu 
%R=0.1; 
%X=1.5; 
%Z=(R+i*X); impedancia del circuit elèctric 
  
%Constant exitació generador 
%KIf=Vb/w; Potència nominal entre velocitat nominal 
  
%Inici càlculs 





































%Càlcul constant KIf  





%Resoldre sistema equacions 
for w= 253:0.5:342 
    Ug=KIf*w+0*i; 
  





    X=fsolve(myfun,[240,150e6,10e6,10e6,13000+5000i,50]); 
    Ig=X(1); 
    Phid=X(2); 
    Pg=X(3); 
    Pc=X(4); 
    Uc=X(5); 
    Q=X(6); 
    RendimentH=p001 + p101*w + p011*Q + p201*w^2 + p111*w*Q + p021*Q^2 + 
p301*w^3+ p211*w^2*Q + p121*w*Q^2 + p031*Q^3; 
    RendimentE=Pxarxa/real(Pxarxa+Pg+Pc); 
    Rendiment=RendimentH*RendimentE; 
     
    if Parame(w, Q)==1; 
        if and (Phid<=(RendimentH/100*9810*Q*271)+1e6, Phid >= 
(RendimentH/100*9810*Q*271)-1e6); 
            resultats=[resultats;[Ig,Phid,Pg,Pc,Uc,Q,w,Ug, RendimentH, 
RendimentE, Rendiment]]; 
        end 
    end 
end 
xlswrite('resultats.xlsx',resultats)     
end 
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Annex C. Programa de parametrització 
























corba1= (cab - (p11*vel^9 + p21*vel^8 + p31*vel^7 + p41*vel^6 + p51*vel^5 + 
p61*vel^4 + p71*vel^3 + p81*vel^2 + p91*vel + p101)) > 0;  
  














corba2= (cab - (p12*vel^9 + p22*vel^8 + p32*vel^7 + p42*vel^6 + p52*vel^5 + 
p62*vel^4 + p72*vel^3 + p82*vel^2 + p92*vel + p102)) < 0; 
  
%limit de cabal  
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corba6= (cab - (104.346153846-0.128205128205*vel)) < 0; 
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%Donat un rang de potencies de xarxa (en W) que es vol entregar, aquest 
%fitxer calcula els valors òptims per cada valor de potencia, escrivint a 
un fitxer 
%excel anomenat resultatsbons.xlsx les variables de les diferents 
%iteracions. 
  




















%Sb=196e6; Potencia nominal central d'estudi 
%Vb=20e3; Tensió xarxa elèctrica 
%Zb=Vb^2/Sb; 
  
%Parametres generador en pu 
%R=0.1; 
%X=1.5; 
%Z=(R+i*X); impedancia del circuit elèctric 
  
%Constant exitació generador 









































%Càlcul constant KIf  





%Resoldre sistema equacions 
for Pxarxa = 96e6:0.5e6:206e6 
    resultats=[]; 
    for w= 260:0.5:351 
        Ug=KIf*w+0*i; 
  






        X=fsolve(myfun,[240,196e6,10e6,10e6,13000+5000i,50]); 
        Ig=X(1); 
        Phid=X(2); 
        Pg=X(3); 
        Pc=X(4); 
        Uc=X(5); 
        Q=X(6); 
        RendimentH=(prh00 + prh10*w + prh01*Q + prh20*w^2 + prh11*w*Q + 
prh02*Q^2 + prh30*w^3+ prh21*w^2*Q + prh12*w*Q^2 + prh03*Q^3)/100; 
        RendimentE=Pxarxa/real(Pxarxa+Pg+Pc); 
        Rendiment=RendimentH*RendimentE;             
                
     
        if Parame(vel,cab)==1; 
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            if and (Phid<=(RendimentH*9810*Q*286.4)+1e6, Phid >= 
(RendimentH*9810*Q*286.4)-1e6); 
                resultats=[resultats;[Ig,Phid,Pg,Pc,Uc,Q,w,Ug, RendimentH, 
RendimentE, Rendiment]]; 
            end 
        end 
    end 
    %Buscar resultats maxims 
    maxim=max(resultats(:,11)); 
    posiciomax=find(resultats(:,11)==maxim); 
    resultatsoptims=[resultatsoptims;resultats(posiciomax,:),Pxarxa]; 
    
           
end 
xlswrite('resultatsbons.xlsx',resultatsoptims)    
  
end 
   
Pàg. 80                                                                                                                                                                            Memòria   
 
 




%Donat un rang de potencies de xarxa (en W) que es vol entregar, aquest 
%fitxer calcula els valors òptims per cada valor de potencia, escrivint a 
un fitxer 
%excel anomenat resultatsbons.xlsx les variables de les diferents 
%iteracions. 
  















%Sb=196e6; Potencia nominal central d'estudi 
%Vb=20e3; Tensió xarxa elèctrica 
%Zb=Vb^2/Sb; 
  
%Parametres generador en pu 
%R=0.1; 
%X=1.5; 
%Z=(R+i*X); impedancia del circuit elèctric 
  
%Constant exitació generador 






































%Càlcul constant KIf  





%Resoldre sistema equacions 
  
for Pxarxa= 96:0.5e6:206e6 
    Ug=KIf*w+0*i; 
  




    X=fsolve(myfun,[240,196e6,10e6,13000+5000i,50]); 
    Ig=X(1); 
    Phid=X(2); 
    Pg=X(3); 
    Uc=X(4); 
    Q=X(5) 
    RendimentH=p001 + p101*w + p011*Q + p201*w^2 + p111*w*Q + p021*Q^2 + 
p301*w^3+ p211*w^2*Q + p121*w*Q^2 + p031*Q^3; 
    RendimentE=Pxarxa/real(Pxarxa+Pg); 
    Rendiment=RendimentH*RendimentE; 
     
     
    if Parame(w, Q)==1; 
        if and (Phid<=(RendimentH/100*9810*Q*286.4)+1e6, Phid >= 
(RendimentH/100*9810*Q*286.4)-1e6); 
            Pc=0; 
            resultats=[resultats;[Ig,Phid,Pg,Pc,Uc,Q,w,Ug, RendimentH, 
RendimentE, Rendiment]]; 
        end 
    end 
end 
xlswrite('resultats333.xlsx',resultats)     
end 
 
